s PCA
u PoLEKiE CENTAUM
AKRIDYTACH
LABORATORIA BADAWCZE
LAJSKI: y
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia N fizykochemia - sensoryka HABANIA
FILIA POLUDNIE:
: R AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/4
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp z o o. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-melodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny - pomieszezenie gospodarcze
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia N
Adres poboru: 05-500 Siedliska, Broniewskiego 12
Miejsce poboru: Siedliska Broniewskiego 12
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: | brak danych
Temp. pobranej probki: 4,5°C
Data i godzina: | 27-01-2017 10:30
Pobor probek we: (A) PN-180 5667-5:2003,( A) PN-EN ISO 19458:2007 i i . .
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13140/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan:  29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2
LL 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN [SO 7899-2:2004 MZ-2
LL (paciorkowce kalowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2
LL 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz_ U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prabka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej
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“* . niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

: Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy mato znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.
|

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz,

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Migjsce wykonywania badai: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
_ Winter Magdalena .
Q5 0e= Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Joanna Potaczata
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~r &7, |PCA
sk LABORATORIA BADAWCZE

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

FILIA POLUDNIE:
www.jars.pl AB 1085

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/4

Zleceniodawea: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39

Zlecenie Nr: 2671/01/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - pomieszczenie gospodarcze
Przedmiot badania: Woda p?zeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Siedliska, Broniewskiego 12
Migjsce poboru: Siedliska Broniewskiego 12
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp pobranej probki: 4,5°C
Data i godzina: 27-01-2017 10:30
Pobor probek we: (A) PN-ISO 5667-5:2003 i . . § ]
Transport probek: JARS Sp 7 0.0 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13140/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 01-02-2017
Lab. Badany parametr im. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é**
Azolyny mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0.50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN 1SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 6
LK £1
Chlor wolny my/| (A) PB-25/P wyd 4 z dnia 29062016 MZ-2 <005
" :
0,30
Jon amonowy myy/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <013
LK '
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 1
LK
Liczba progowa zapachu TON {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 1
LK
Mangan nyl (Ae) PN-ENISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
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Mgtmosé NTU {A) PN-EN 1SO 7027:2003 MZ-2 0.53
LK ’
1,0 +0,08
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 77
L N
6,5-9,5 =2
Przewodnos¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 486
L- |whasciwaw temp, 25°C kompensacja temperatury) 24
2500
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 228
LK |zawarto$é wapnia i magnezu) 03
500
Zelazo ngll (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 6.6
LK '
200 0,7
M¥Z-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresic odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona metady przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspoltczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosclami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej 2gody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.
l

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdanla
Sporzadzone dnia: .Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
VS ese Qﬂg’ﬁgzﬁf ’ Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Gtléd Natalia
Joanna Potaczata |||||||||||||||||||||||||||||| ""ll
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JARS
e
JARS Sp.20.0,
LAJSKL:
05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

PCA

POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACSI

AB 1085

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/12

Przedsicbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0, 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

2671/01/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru:

Kurek czerpalny

 Przedmiot badania:
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujgcia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

| Woda przeznaczona do spozycia
Wola Gotkowska, Gosciniec 32
Pomieszczenie gospodarcze

sie¢ wodociggowa

brak danych

5,7°C

27-01-2017 12:55

Pobar probek wg:

(A) PN-ISO 5667-5:2003,( A) PN-EN ISO 19458:2007

Transport probek: JARS $p. 2 0.0 Prébkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki: — 13146/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 30-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Liczba baktedi z grupy coli jtk/100m! | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2
LL 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZzZ-2
LL (paciokowce katowe) 0
Liczba Eschetichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2
LL 0
Ogolna liczba mikroorganizmow Jtl/1ml (A) PN-EN [SO 6222:2004 MZ-2 5-14
LL |w22£2°C po 72h

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 ¢ (Dz U 2015 poz 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

2671/01/2017/M/12
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** _ niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

| R I I — =———— —— —— = — ]
Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewnoé¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami graricznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem, -
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilodci: 1 szt | bez pisemnej zgady laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawa do reklamacji.

[

Uwagi:
Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawnzdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
n Winter Magdalena .
032022017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Joanna Potaczala I“ “|
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JARS
) 4
JARS $p.20.0,
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl
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POLIKIE CENTRUM
AKNEDYTACJ

BARANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/12

Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39

Zlecenie Nr:

2671/01/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo lak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(A} - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru:

Kurek czerpalny

Przedmiot badania:
Adres poboru:
Migjsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Woda przeznaczona do 51)02yéié
Wola Gotkowska, Gosciniec 32
Pomieszczenie gospodarcze

sie¢ wodociggowa

brak danych

Temp. pobranej probki: 5,7°C
Data i godzina: | 27-01-2017  12:55
Pobor probek wg: (A) PN-180 5667-5:2003 X . .
Transport probek: JARS Sp. 2 00 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13146/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 03-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é** | N
1,2-dichloroetan (EDC) pg/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK '
3.0
2.4 6-trichlorofenol mg/! (A) PN-EN 12673:2004 MZ-2 <0.00010
LK '
0,200
Akryloamid pg/l (A) PB-148/LF wyd, 2 z dnia MZ-2 <0.040
LK 05042013 B
0,10
Aldryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,030
alta-HCH pg/l (Ac) PN-EN [SO 6468:2002 Mz-2 <0010
LK ’
0,10
Antymon g/l (Ae) PB-260/LF wyd 1 z dnia MzZ-2 <050
LK 15.04 2014 )
5
Arsen ng/l (Ae) PN-EN [SO 11969:1999 MZ-2 <050
LK ’
10
2671/01/2017/F/12 Strona J




I 2671/01/2017/F112

Azotany mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-2 11
LK !
50 +0,2
Azotyny mg/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 6
LK ]
Benzen ug/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <0.50
LK '
1,0
Benzo(a)piren ngl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
beta-HCH pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Bor mg/l {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0015
LK ’
1,0
Bromiany ng/i {A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-2 <20
LK ’
10
Bromodichlorometan pef (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK ’
15
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <0.05
L )
0,30
Chloraminy mg/lCI2 | (A)PN-ENISO 7393-2:2011 MZ-2 0.065
LK ’
05 +0,010
Chlorek winylu ng/ (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.20
LK ’
0,50
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 8.1
LK ’
250 1.2
Chrom ug/l (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <30
LK ’
50
Cyjanki ogolne ugl | (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-2 <10
LK
50
Strona 2




delta-HCH pg'l (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Dieldryna ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK )
0,030
Endryna pyl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Epichlorohydryna ngl (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29.06.2012 ’
0,10
Epoksyd heptachloru B ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 <0.10
LK ’
1,5
Formaldehyd mg/l (A) PB-117/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.020
LK 15.04.2014 s
0,050
Ftalan dibutylu mg/l (A) PN-EN 1SO 18856:2006 MZ-2 <0.001
LK ’
0,020
gamma-HCH, lindan pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Glin/aluminium pgfl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK
200
Heksachlorocykloheksan (HCH) ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,100
Heptachlor ug (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK '
0,030
Indeks nadmanganianowy mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-2 13
LK |(utlenialnos¢) ?
50 +0,2
Izodryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN [SO 11732:2007 MZ-2 <013
LK ’
0,50
2671/01/2017/F112 Strona
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Kadm

ng/l

(Ae) PN-EN [SO 11885:2009

MZ-2

<0,5
LK
5
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Magnez mgl | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 6.1
LK +0,7
Mangan ugl | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 10
LK i
50 +0,1
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.20
LK ’
1,0 +0,03
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.006
LK ’
20 +0,001
Nikiel ng/l (Ae) PN-EN SO 11885:2009 MZ-2 <4.0
LK '
20
0,p-DDD g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,10
0,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
o,p-DDT ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 Mz-2 <0010
LK ’
0,10
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 <20
LK '
Otéow ngll (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <40
LK s
10
p.p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
p,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
2671/01/2017/F12 Strona 4




pp-DDT

g/l

(Ae) PN-EN ISO 6468:2002

MZ-2

<0,010
LK
0,10
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 77
L >
6,5-95 02
Przewodnos¢ elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 370
L- wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) £19
2500
NG ng/l (Ae) PN-EN 1483:2007 MZ-2 <0.10
LK s
1
Selen ngl (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-2 <0.50
LK ’
10
Siarczany (V1) mg/l (A) PN-EN 1S0O-10304-1:2009 MZ-2 26
LK
250 -
Sod my/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 6.6
LK ’
200 +0,7
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0.001
LK ’
0,010
Suma chlorandw i chlorynow (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 023
LK |obliczen) !
07 +0,06
Suma HCH (z obliczen) ng/l (Ae) PN-EN ISQ 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ]
0,10
Suima pestycydow (z obliczen) ugl (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,50
Suma TCB mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.00010
LK ’
0,020
Suma THM ng/! (A) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <10
LK ’
100
Suma trichloroctenu i ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <1.0
LK |tetrachloroetenu ’
10
Suma WWA pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2
LK 15032016 TH00S0
0,100
2671/01/2017/F12 Strona 5




Tetrachlorometan (czterochlorek mg/l (Ae) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK |wssla) ’
0,0020
Trichlorometan (chloroform) mg/ (Ae) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <0.001
LK ’
0,030
Twardos¢ ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 164
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 116
500
Zelazo ug/ (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz U 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

** _ niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2

= .

Whyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnqéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilodci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak lylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

[ = = =

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LY. - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla
Sperzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Abrantowicz Barbara 7
o el Toman Michat Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Kosycarz Grzegorz

Joanna Potaczata U EORE 0RO RERRT O
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JARS Sy,

o)

LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKI: o E
05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Myslowice, ul Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/10
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru; Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Wolka Kozodawska, Herbacianej Rozy 20
Miejsce poboru: Lazienka
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 6,7 °C
Data i godzina: 27-01-2017 11:25
Pobér probek wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003,( A) PN-EN 1SO 19458:2007 i . . .
Transport probek: JARS 8p. 2 0.0 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13144/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badann: ~ 30-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
Lt |(paciorkowce katowe) 0
Ogolna liczba mikicorganizmow Jtk/1ml (A) PN-EN SO 6222:2004 MZ-2 0
LE |w22+2°Cpo72h
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSC1 Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
2671/01/2017/M/10 Strona
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** _ niepewnodc rozszerzona metody przy poziomis ufno$ci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

L

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek . Nispewnosé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badath lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W cigqgu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

L - — —— —

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil; Podpisano:
00 Winter Magdalena ;
et Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Joanna Potaczala |” I
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POLEKIE CENTRUM
AXRIDYTASS

7\
JARS S, (PCA

e LABORATORIA BADAWCZE =
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka 2t N SN
FILIA POLUDNIE:
: . AB 1095
41-404 Mystowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badai Nr: 2671/01/2017/F/10
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawhie}.
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poborn: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Wolka Kozodawska, Herbacianej Rozy 20
Migjsce poboru: Lazienka
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgeia: brak danych
Temp. pobranej probki: 6,7 °C
Data i godzina: 27-01-2017 11:25
Pobér probek weg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 i iy .
Transport probek: JARS Sp 700 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13144/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  27-01-2017 Data zakoficzenia badan: ~ 03-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Bromiany ngl (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-2 <20
LK '
10
Chlorek winylu ng/l (A) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <020
LK '
0,50
Chrom ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <30
LK ’
50
Bor mg/l (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 0.037
LK ’
1,0 +0,004
1,2-dichloroetan (EDC) pgl (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK ’
3,0
Epichlorohydryna ng/l (A) PB-190/LF wyd 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29062012 ’
0,10
Fluorki mg/l (A) PN-EN 1SO 10304-1:2009 MZ-2 <0.10
LK s ’

2671/01/2017/F/10 Strona 1




Kadm

pg/l

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

MZ-2

<05
LK
5
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.007
LK ’
2.0 +0,001
Nikiel ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
20
Otow ngl (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
10
Benzo(a)piren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0020
LK 15.03.2016 >
0,010
Rtgé ng/t (Ae) PN-EN 1483:2007 MZ-2 <010
LK ’
1
Selen ug/l (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-2 <0.50
LK '
10
Suma trichloroetenu i ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK |tetrachloroetenu ’
10
Suma WWA ugl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0050
LK 15.03.2016 )
0,100
Suma THM ugl (A) PN-EN 1SO 10301:2002 MZ-2 <10
LK ’
100
Bromodichlorometan ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK B
15
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <0.05
i R
0,30
Benzen ng/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <0.50
LK ’
1,0
Surna chloranow i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 0.11
LK |obliczen) >
07 +0,03
Formaldehyd mg/l (A) PB-117/LF wyd, 2 z dnia MZ-2 <0.020
LK 15.04 2014 ’
0,050
2671/01/2017/F10 Strona 2




Ftalan dibutylu

mg/l

(A) PN-EN [SO 18856:2006

MZ-2

<0,001
LK
0,020
Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 10
LK |
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0.001
LK ’
0,010
Tetrachlorometan (czterochlorek mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK |Wesla) ’
0,0020
Suma TCB mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.00010
LK ’
0,020
Azotyny mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Azotany mg/t (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 59
LK ’
50 +0,9
Arsen ngl (Ae) PN-EN 1SO 11969:199% Mz-2 <050
LK ’
10
Antymon ng/l (Ae) PB-260/LF wyd. | z dnia MZ-2 <050
LK 15.04.2014 !
5
Akryloamid ugl (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.040
LK 05.04.2013 ’
0,10
Twardo$¢ ogdlna {sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 228
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 423
500
Indeks nadmanganianowy mg/] (A) PN-EN 1SO 8467:2001 MZ-2 34
LK |(utlenialnosé) ’
50 £
Zelazo ngh (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 16
LK
200 =
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Sod mg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 14
LK
200 -

2671/01/2017/F/10
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Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 68
LK
250 +10
Przewodnos¢ elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 541
L- wlasciwa w temp, 25°C kompensacja temperatury) £27
2500
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 72
= »
6,5-9.5 0.2
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l {A) PN-EN 1484:1999 43
LK +0,9
Megtnosé NTU (A) PN-EN [SO 7027:2003 MZ-2 0.29
LK ’
10 +0,04
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 30
LK ’
50 +0,3
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK
200
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 27
LK
250 4
Barwa mg/l Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 11
LK £l
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK '
0,50
Cyjanki ogolne pg/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-2 <10
LK
50
Suma pestycydow (z obliczen) ug! (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK A
0,50
Chloraminy mg/l C12 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 Mz-2 0.073
LK ’
0.5 +0,011
2,4,6-trichlorofencl mg/l (A) PN-EN 12673:2004 MZ-2 <0.00010
LK ’
0,200
2671/01/2017/F110 Strona 4




Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0,001
. 0,030
Aldryna g/ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
= 0,030
Dieldryna ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK 0,030
Endryna nglt (Ae) PN-EN SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
K
L 0,10
1zodryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
. 0,10
alfa-HCH ug/t (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
. 0,10
beta-HCH ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
Ik 0,10
delta-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK 0,10
gamma-HCH, lindan ug/ (Ae) PN-EN SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
L 0,10
Suma HCH (z obliczen) ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
= 0,10
Heksachlorocykloheksan (HCH) ng/l (Ae) PN-EN 180 6468:2002 MZ-2 <0.010
= 0,100
0,p-DDT ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
s 0,10
p.p-DDT ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK 0,10
o,p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK 0,10
p,p-DDD ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK
0,10
2671/01/2017/F/10 Strona 5




0,p-DDE ng/l {Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Heptachlor g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Epoksyd heptachloru B ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej

“* - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnodci ok, 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg sig wytgcznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badath lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboralerium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

— —

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badah: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla
Sporzadzone dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
03202:20l1%1 ?:nr??mmh“/l[liz\:mm Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Kosycarz Grzegorz
Joanna Potaczala I 0O
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7\
JARS

= LABORATORIA BADAWCZE <

LAJSKL >

05-119 Legionowo, ul Kocielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka W UADANIA

1304 Notovin . Fsbeycm s —
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/9

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z omoo Piaseczno ul Zeromskiego 39

Zlecenie Nr: | 26711012017 o

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - pomieszezenie gosppdarcze
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Piaseczno, Julianowska 66
Miejsce poboru: Julianowska 66, wodociag Piaseczno - Miasto
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 89°C
Data i godzina: | 27-01-2017 09:25
Pobér probek weg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN SO 19458:2007 . . . .
Transport probek: JARS Sp. Z 0.0 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13138/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan:  30-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢é**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
LE |tacznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U, 2015 poz 0
1989)
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN [SO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE  |{(paciotkowce katowe) 0
Ogdlna liczba mikroorganizméow jtk/1ml (A) PN-EN [SO 6222:2004 MZ-2 0
LE |w2242°C po 72h
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz U 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

2671/01/2017IM/9 Strona




** _ niepewnoéc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

L e — - - — = ==
Wyniki odnoszg si wytacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnodci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest Lo w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemne] zgody laberatorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz. Egz Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
09 Winter Magdalena :
03-02-2017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Joanna Potaczala U MR
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PoLskin CENTAUN
AKREDYTAGJH

.

JARS Sp.20.0.
mm LABORATORIA BADAWCZE
: =
05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka aROANIA
FILIA POLUDNIE:
: . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/9
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnosci w obszarze raguicwanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpainy - pomieszezenie gospodurcze
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Piaseczno, Julianowska 66
Miejsce poboru: Julianowska 66, wodociag Piaseczno - Miasto
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 8,9°C
Data i godzina: | 27-01-2017 09:25
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . . .
Transport probek: JARS Sp. 2 0.0, Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki: ~ 13138/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpocz¢cia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 03-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$§é** | N
Chlorek winylu ng/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <020
LK ’
0,50
Chrom ngfl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <30
LK E
50
Cyjanki ogdlne gl (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-2 <10
LK
50
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l (A) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <1.0
LK ’
3,0
Epichlorohydryna ng/l (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29.06.2012 :
0,10
Fluorki mg/l (A) PN-EN IS0 10304-1:2009 MZ-2 <0.10
LK ’
1,5
Kadm ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <05
LK 5 ’
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Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.0040
LK ’
2.0 +0,0004
Bromiany ng/l (A) PN-EN 1SO 15061:2003 MZ-2 <20
LK ’
10
Oléw pg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 <40
LK f
10
Suma pestycydow (z obliczen) ngl (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,50
Rigé ngh (Ae) PN-EN 1483:2007 MZ-2 <0.10
LK >
1
Selen pgl (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-2 <050
LK ,
10
Suma trichloroetenu i ng/l (Ae) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 36
LK |tetrachloroetenu ’
10 +0,7
Suma WWA ngl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0050
LK 15.03.2016 ’
0,100
Suma THM ng (A) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <10
LK )
100
Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.020
LK )
1,0 40,002
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <005
= A
0,30
Chloraminy mg/l CI2 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-2 <0.050
LK '
0,5
Suma chloranow i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczen) ’
0,7
Formaldehyd mg/l (A) PB-117/LF wyd, 2 z dnia MZ-2 <0.020
LK 15,04 2014 )
0,050
Ftalan dibutylu my/l (A) PN-EN ISO 18856:2006 MZ-2 <0.001
LK ’
0,020
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Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 13
LK ES|
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZz-2 <0,001
LK
0,010
Benzo(a)piren pgl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0020
LK 15.03.2016 2
0,010
Suma TCB mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.00010
LK A
0,020
2 4 6-trichlorofenol mg/l (A) PN-EN 12673:2004 MzZ-2 <0.00010
LK '
0,200
Trichlorometan {chloroform) mg/l (Ae) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <0.001
LK ’
0,030
Twardo$¢ ogélna (sumatyczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 253
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 425
500
Benzen ngl (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <0.50
LK ’
1,0
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 11
LK ’
50 +0,5
Endryna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
[zodryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK i
0,10
alfa-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
beta-HCH ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK A
0,10
Arsen ngl (Ae) PN-EN [SO 11969:1999 Mz-2 <050
LK ’
10
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gamma-HCH, lindan ng/l (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK )
0,10
Suma HCH (z obliczen) pgl (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Heksachlorocykioheksan (HCH) ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,100
o,p-DDT ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
p.p-DDT ngl (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK !
0,10
o,p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p.p-DDD ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
o,p-DDE ngll (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
p.p-DDE ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Heptachlor ngh (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Epoksyd heptachloru B ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Antymon pgl (Ae) PB-260/LF wyd. 1 z dnia MZ-2 <0.50
LK 15.04,2014 ’
S
Indeks nadmanganianowy mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-2 0.76
LK |(utlenialnos¢) ’ $0.11
5,0 ’
Zelazo g/l (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
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Sod mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 68
LK
200 =
Liczba progowa sniaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Siarczany (V1) mg/l (A) PN-EN SO 10304-1:2009 MZ-2 87
LK
250 +13
Przewodnosé elektryczna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 318
L- |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 141
2500
pH - (A) PN-EN [SO 10523:2012 MZ-2 76
- B
65-9.5 0.2
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 <20
LK ’
Mgtmosé NTU (A) PN-EN iSO 7027:2003 MZ-2 0.20
LK ’
1.0 +0,03
Mangan pgl (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <10
LK '
50
Glin/aluminium pg/l (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <10
LK
200
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 78
LK
250 +12
Barwa mg/l Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN [SO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK >
0,50
Nikiel ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
20
Bromodichlorometan e/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <1.0
LK ’
15
Tetrachlorometan (czterochlorek mg/l (Ae) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK |wssla) ’
0,0020
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Aldryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Dieldryna ug (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
delta-HCH pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Akryloamid ugl (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.040
LK 05.04.2013 )
0,10
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

* _ niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

Whyniki odnoszg sie wqucznie_do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sig w syluacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi

wartosclami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem,
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci,

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do rekiamacgji.

L

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: Lt - Lajski, LK - Mystowice

Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
03-02-2017

Autoryzowal:

Abrantowicz Barbara
Toman Michat
Kosycarz Grzegorz

Zatwierdzil:
Doradca Analityczny

Joanna Potaczala

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

I OO0 OO
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JARS PCA
N
\ V4 \‘-—/ PoLeKiL CENTAUN
AKREDYTACSI
JARS Sp.zo.0,
sk LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka SATANIA
FILIA POLUDNIE:
g . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/1
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
‘ Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zyndnodcl w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze reguiowanym prawnie).
(Ar) - melodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt pobhoru: Kurek czerpalny - kotlownia
Przedmiot badania: Woda przeznaczona_do spozycia B -
Adres poboru: 05-500 Piaseczno, Kosciuszki 5
Migjsce poboru: Kosciuszki 5, wodociag Piaseczno - Miasto
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,1°C
Data i godzina: 27-01-2017 08:05
Pobor probek wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 , . . .
Transport probek:  JARS Sp. z 0.0, GG Przybysz Dariusz
Numer probki:  13136/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan:  29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Escherichia coli jt/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Clostridium perfiingens jtk/100ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
LE  |lacznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015 poz 0
1989)
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LEL |(paciorkowce kalowe) 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz U, 2015 poz, 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
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“ _ nispewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgadnosci z wyspecyfikowanymi
wartosclami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboralorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci,
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagii.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 4 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia:
03-02-2017

Autoryzowal:

Winter Magdalena

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Joanna Potaczala

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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JARS Sp.z0.0.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

PCA

PoLEKIE CENTRUM

AKREDYTACIH

BADAKIA

AB 1095

| .
Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Sprawozdanie z badai Nr: 2671/01/2017/F/1

Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

2671/01/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar}) - metodyka akredylowana, rownowazna do referencyjnej {(wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru:

Kurek czerpalny - kotlownia

| Przedmiot badania:
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujgcia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia

05-500 Piaseczno, Kosciuszki 5
Kosciuszki 5, wodociag Piaseczno - Miasto
sie¢ wodociggowa

brak danych

9,1 °C

27-01-2017 08:05

Pobdr probek wg:

(A) PN-ISO 5667-5:2003

l_%71/o1/2o1 7IFM

Transport probek: JARS Sp.z 0.0 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13136/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 01-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢é**
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN [SO 11732:2007 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Przewodnosé elektryczna pS/eom (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 481
1~ wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 14
2500
pH - (A) PN-EN [SO 10523:2012 MZ-2 78
- B
6,5-9,5 0.2
Liczba progowa zapachu TON {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Barwa myg/l Pt (A) PN-EN 1SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Metnosé NTU (A) PN-EN [SO 7027:2003 MZ-2 022
LK >
10 +0,03
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Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 54
LK ’
200 =053
Mangan pe/l | (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 226
LK |zawartosé wapnia i magnezu) 423
500
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <005
. A
0,30
Chloraminy mg/l C12 (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-2 <0.050
LK ’
0,5
Sumna chloranow i chloynéw (z mg/l {A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczen) !
0,7
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia |3 listopada 2015 r. (Dz. U 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

** _ niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnodci ok, 95% i wspéltczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych prébek , Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajngéci ;vynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest lo w uzgodnieniach z Klientem,
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci,

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
03-02-2017

Glod Natalia

Autoryzowal:
Abrantowicz Barbara
Kosycarz Grzegorz

Zatwierdzil: Podpisano:

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Joanna Potaczala ||||||||||||||||||]||||||||||||| Il"l"”"ll
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< PCA
u PoLskin CENTAUM
ANRIDYTAGSH
JARG $p.20.0.
e LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - ﬁzykochemia - sensoryka AR
FILIA POLUDNIE:
: . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/11
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
‘ Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie}
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia i
Adres poboru: 05-500 Bogatki, Krolewska 91
Miejsce poboru: Kuchnia
Pochodzenie wody: sie¢ wodociaggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 5,5°C
Data i godzina: 27-01-2017 11:55
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN 1SO 19458:2007 X i i .
Transport probek: JARS Sp. 200 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13145/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 30-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2
LL 0
Liczba enterokokéw jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2
Lt |(paciorkowce kalowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2
CE 0
Ogolna liczba mikroorganizmow Jjtk/1ml (A) PN-EN 180 6222:2004 MZ-2 127
LE |w22+2°C po72h
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
1%71 101/2017/M/11 Strona 1




** _ niepewncsc rozszerzona melody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek , Niepewno$é wynikdw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.

W ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawa do reklamacji.
T < — 1

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badat: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
03-02-2017 e Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Joanna Potaczala AR R
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PoLIKIL CENTAUN
ANREDYTACJI

7\
JARi N PCA

LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKI: =N
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia B ﬁzykochemia B sensoryka ¥ BALANA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/11

Zleceniodawcea: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo 0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenic Nr: 2671/01/2017

(A} - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

{Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w abszarze regulowanym prawnie)
(Ar) - melodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie}

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przezna_czona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Bogatki, Krolewska 91
Miejsce poboru: Kuchnia
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 5,5°C
Data i godzina: 27-01-2017 11.55
Pobor probek wg: (A) PN-1S0 5667-5:2003 i L ]
Transport probek: JARS Sp. 00 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki: — 13145/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 03-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é**
1,2-dichloroetan (EDC) ng/l (A) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <10
LK >
3,0
2,4 6-trichlorofenol mg/l (A) PN-EN 12673:2004 MZ-2 <0.00010
LK ’
0,200
Akryloamid pg/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-2
LK 05042013 S
0,10
Aldryna pg/l (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
alfa-HCH pg/l (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Antymon g/l (Ae) PB-260/LF wyd, | z dnia MZ-2 <0.50
LK 15,04 2014 ’
S
Arsen ng/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 MZ-2 <050
. 10 )
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Azotany mg/l (A) PN-EN 1SO 13395:2001 MZ-2 5.9
LK >
50 +0,9
Azotyny mg/t (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0066
LK ’
0,50
Barwa mg/t Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Benzen ugl (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <0.50
LK ’
1,0
Benzo(a)piren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
beta-HCH pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Bor mg/! (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0015
LK ’
1,0
Bromiany ug/l (A) PN-EN [SO 15061:2003 MZ-2 <20
LK ’
10
Bromodichlorometan ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK ’
15
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <0.05
L »
0,30
Chloraminy mg/lCI2 | (A) PN-EN 180 7393-2:2011 MZ-2 0.108
LK s
0,5 +0,016
Chlorek winylu pg/l (A) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <020
LK 5
0,50
Chlorki mg/l (A) PN-EN 1SO 10304-1:2009 MZ-2 16
LK
250 .
Chrom ugl | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <30
LK ’
50
Cyjanki ogdlne ng/t (A) PN-EN 1SO 14403-2:2012 MZ-2 <10
LK
50
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delta-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MzZ-2 <0010
LK '
0,10
Dieldryna g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 ZO0lG
LK A
0,030
Endryna nglt (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK i
0,10
Epichlorohydryna ugh (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29.06.2012 ’
0,10
Epoksyd heptachloru B ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 <0.10
LK ’
1,5
Formatdehyd mg/! (A) PB-117/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.020
LK 15.04.2014 ;
0,050
Ftalan dibutylu mg/l (A) PN-EN SO 18856:2006 MZ-2 <0.001
LK B
0,020
gamma-HCH, lindan ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK
200
Heksachlorocykloheksan (HCH) ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,100
Heptachlor ugh (Ae) PN-EN I1SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK )
0,030
Indeks nadmanganianowy mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-2 21
LK |(utlenialnosc) ’
50 =08
Izodryna ng/l (Ae) PN-EN 180 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Jon amonowy my/l (A) PN-EN 18O 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
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Kadm

g/l

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

MZ-2

<05
LK
5
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 99
LK +1,0
Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 11
LK
50 +]
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.27
LK ’
1.0 +0,04
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.0040
LK ’
2,0 +0,0004
Nikiel ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
20
o,p-DDD ngl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2 <0010
LK )
0,10
o,p-DDE ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
o,p-DDT pe! (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 <20
LK ’
Otéw pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
10
p.p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
p,p-DDE ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,10
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p.p-DDT ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 76
= B
6,5-9,5 0.2
Przewodnosc elektryczna nS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 505
L- wlasciwa w temp, 25°C kompensacja temperatury) 125
2500
Regé pg/! (Ac) PN-EN 1483:2007 MZ-2 <0.10
LK ’
1
Selen ng/l (Ae) PN-EN [SO 9965:2001 MZ-2 <0.50
LK 5
10
Siarczany (V1) mgl | (A)PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 36
LK
250 5
Sod my/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 71
LK ’
200 +0,7
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0.001
LK '
0,010
Suma chloranéw i chlorynow (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 0.066
LK |obliczen) ’
07 +0,017
Suma HCH (z obliczen) ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Suma pestycydow (z obliczen) ng/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,50
Suma TCB mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.00010
LK s
0,020
Suma THM g/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK ’
100
Suma trichloroetenu { ug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 6.5
LK |tetrachloroetenu i £13
10 :
Suma WWA g/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ2 <0.0050
LK 15032016 2
0,100
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Tetrachlorometan (czterochlorek mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK |wsgla) ]
0,0020
Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.001
LK i
0,030
Twardo$¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 235
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 4
500
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK '
200

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAML

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

* _niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufnoéci ok. 95% | wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikb_w podaje sig w sylua_cji, gdy ma to znaczenie dia miaredajnosci wynikéw badar lub zgednodci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak lylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

L

Uwagi:

Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz,

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badaf: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Abrantowicz Barbara N
L Toman Michat Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Kosycarz Grzegorz

Joanna Potaczala NI
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LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKL: NG

05-119 Legionowo, ulKoscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ""4,,”“\‘.\\‘\‘

_—
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/2

Zleceniodawea: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanjizacji w Piasecznie Sp. zo.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr: | 2671012017 - N

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna oile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - kotlownia
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia B
Adres poboru: 05-500 Piaseczno, Mickiewicza 39
Miejsce poboru: Mickiewicza 39, wodociag Piaseczno - Miasto
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp, pobranej probki: 6,3°C
Data i godzina: 27-01-2017 08:30
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN [SO 19458:2007 . il .
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0. Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13137/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badafi:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100 ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
Lt. |facznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015 poz
0
1989)
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN 18O 7899-2:2004 MZ-2 0
LL |(paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

M7-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 . (Dz. U 2015 poz. 1939)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
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** . nigpewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jesl to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilo$ci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:
Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
03-02-2017 Winter Magdalena Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Joanna Potaczala R
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JARS PCA
\ l PoLaKIE CENTAUM
AKREDYTACII
JARS §p.20.0.
s LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADAN I
FILIA POLUDNIE:
i . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/7
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie}
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru;: Kurek czerpalny - woda uzdatniona
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-502 Bobrowiec, ul Mazowiecka 62
Miejsce poboru: SUW Bobrowiec
Pochodzenie wody: Suw
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,1 °C
Data i godzina: 27-01-2017 13:20
Pobar probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 (A) PN-EN IS0} 19458:2007 e =
Transport probek: JARS Sp. z 0.0 Ul ST Przybysz Dartusz
Numer probki:  13143/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
= 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN 180 7899-2:2004 MZ-2 0
LEL | (paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100m!l | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
L2 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
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**+ _ niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodniemach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od olrzymania sprawezdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badaf: LL - Lajski, LK - Mystowice

Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
03-02-2017

Autoryzowal:
Winter Magdalena

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Joanna Potaczala

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

I
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JARS
JARS PCA
ahamin GEsiniis
AxminyIacl
JARE $p.z0.0.
sk LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka VATANIA
FILIA POLUDNIE:
i AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/7
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp z 0 0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda uzdatniona
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62
Migjsce poboru: SUW Bobrowiec
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,1°C
Data i godzina: | 27-01-2017 13:20
Pobor prébek wg: (A) PN-180 5667-5:2003 i Lo .
Transport probek: JARS Sp 7 0.0. Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer prébki:  13143/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 01-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$§¢**
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK A
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN 1SO 7887:2012 pkt 6 MZz-2 7
LK £1
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29 06.2016 MZ-2 <0.05
L A
0,30
Jon amonowy my/l (A) PN-EN 1SO 11732:2007 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
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Metnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 021
LK >
10 +0,03
pH . (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 76
= »
6,5-9,5 0.2
Przewodnos¢ elektryczna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 561
L- |whasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 28
2500
Twardos¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 267
LK |zawartosé wapnia i magnezu) 427
500
Zelazo ngh (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U 2015 poz, 1989)

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre$lonym powyzej.

* _ niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiezynniku rozszerzenia k=2

—

Wyniki odnosz3 sie wyfacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloci: 1 szl i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak lylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla mErodajnoéci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Lot Qg:/nc:;: lcc;:z-zf;;l:zm Doradea Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Gléd Natalia
Joanna Potaczala DR A
2671/01/2017IF7 Strona
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JARS PCA
\ l POLEKIE GCENTAUM
AKREDYTACJI
JARG $p.10.0.
s LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE:
: i AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/6
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkf poboru: Kurek czerpalny - woda uzdatnionn
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia a
Adres poboru: 05-532 Pilawa, Klonowa 13
Miejsce poboru: SUW Orzeszyn
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki 89°C
Data i godzina: 27-01-2017 10:55
Pobér probek wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 , . . .
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13142/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
EE 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE | (paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U 2015 poz, 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
2671/01/2017/\M/6 Slrona 1




** _ niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

[

warlosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgoednieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawa do reklamacii.

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probek . Niepewnoss wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodno$ci z wyspecylikowanymi

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawnzdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
03-02-2017 [ iGaskiom Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Joanna Potaczala I ORA O AR AR WRCRYANOE O
2671/01/2017/M/6 Strona 2—|
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JARS PCA
u PoLosKie CENTAUM
AKREDYTACJI
e LABORATORIA BADAWCZE
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ulKoscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
i AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/6
Fleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociaggdw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
| = =
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ila prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze reguiowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystas do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda uzdatnions
Przedmiot badania: T Wauda przeznaczona do spoizycia
Adres poboru: 05-532 Pilawa, Klonowa 13
Miejsce poboru: SUW Orzeszyn
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: glgbinowe
Temp. pobranej probki 89°C
Data i godzina: 27-01-2017 10:55
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , L 0
Transport probek: JARS Sp. 200 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer prébki:  13142/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 01-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§c**
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <0.05
3 R
0,30
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 1.1
LK ’
50 £0,1
2671/01/2017/Fi6 Strona 1




Megtnosé NTU {A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.19
LK ’
1,0 +0,03
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 73
L »
6,5-9,5 =2
Przewodnos¢ elektryczna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 575
L- |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 429
2500
Twardos¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 194
LK |zawartoé¢ wapnia i magnezu) £19
500
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 26
LK
200 =

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz 1989)

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

* - niepewnodc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

L

Wyniki odnoszs sie wylacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badary lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kKiedy okreslone Jest to w uzgodni

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byt powielane inaczsj, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar: Klient ma

eniach z Klientem.

prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badat: LE - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
03-02-2017 223“;‘,’;” Efzf;',’z“ Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Glod Natalia
Joanna Potaczala U ORI NGO
2671/01/2017/F16 Strona 2
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Porperi Cinrsuu
ARnINTIAE N

JARE Sp.20.0.
sk LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka i
FILIA POLUDNIE:
: AB 1095
41-404 Myslowice, ul Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badaf Nr: 2671/01/2017/M/8
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp z 0. 0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017 J
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt pobori: Kurek czerpalny - woda nedatniona
| Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia -
Adres poboru: [ 05-500 Siedliska
Migjsce poboru: SUW Siedliska
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: gtebinowe
Temp. pobranej probki 93°C
Data i godzina: ‘ 27-01-2017 10:10
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 X o .
Transport probek: JARS Sp. 7 0. Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  14589/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badari:  27-01-2017 Data zakonczenia badan:  29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LEL |(paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LE 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
Slrona 1
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** . niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wysp_ecyﬁkowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieriach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Kiient ma prawo do reklamaciji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badai: LE - Lajski,

Konlec Sprawozdanla

LK - Mystowice

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
i plesatliy resteaagsen Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Joanna Potaczala AR e Ty
2671/01/2017/M/8 Strona ?l
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ARRTaTIACH

JARS Sp.z0.0,
LABORATORIA BADAWCZE gl
LAJSKLE: > 3 =
. L. . . . . “ ~
05-119 Legionowo, u). Kocielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka “thy ;m\“\“ BATARIA
FILIA POLUDNIE:
j AB 1095
41-404 Mystowice, ul Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/8
Zleceniodawcea: Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do refersncyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda uzdatniona
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Siedliska
Migjsce poboru: || SUW Siedliska
Pochodzenie wody: SUwW
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,3°C
Data i godzina: 27-01-2017 10:10
Pobér probek we: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , L .
Transport probek: JARS Sp. 200 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  14589/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 01-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Azotyny mg/l (A) PN-EN 1SO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Chlor wolny mg/! (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <005
L B
0,30
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 0.14
LK ’
0.50 +0,02
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ug/l (Ae) PN-EN SO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
2671/01/2017/F/8 Slrona 1




Metnosé NTU (A) PN-EN I1SO 7027:2003 MZ-2 0.27
LK ’
1.0 £0,04
pH 3 (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 76
L B
6,5-9,5 0.3
Przewodnosé elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 482
L- wilasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 24
2500
Twardos¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:200% MZ-2 228
LK |zawartosé wapnia i magnezu) 43
500
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 6.7
LK ’
200 07
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnodci ok, 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje si¢ w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnodci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klisntem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak lylko w calosci,

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klieni ma prawo do reklamacii.

| — R - -

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla
Sporzadzono dnia: 'Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
i ORsails nglx:gz]:;::m Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Gtlod Natalia
Joanna Potaczala l” IIll“l"l“”“""”“l""""““l“" "|I
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JARS

l PoLskie CENTAUM
SRS LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kosgielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:

* . AB 1095
41-404 Mystowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/3

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017 R B

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnesci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda uzdatniona
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Zalesinek, Longinusa 25
Miejsce poboru: SUW Zalesie Dolne
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: glgbinowe
Temp. pobranej prébki: 9,4 °C
Data i godzina: 27-01-2017 13:35
Pobor prihek we: {A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN TSO 19458:2007 i Lo .
Transport prbek: JARS Sp.  0.0. Praobkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer prébki: ~ 13139/01/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN 18O 9308-1:2014-12 MZ-2 0
L 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 MZ-2 0
. 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE |(paciorkowce katowe) 0

M#-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
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** . niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2

—

Whyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badarh lub zgodnodci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreglone jesi to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilodci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

[

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia:
03-02-2017

Autoryzowal:
Winter Magdalena

Zatwierdzil: Podpisano:

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Joanna Potaczala U AR C AR
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LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKI: »
05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka MATANIA
FILIA POLUDNIE:
: \ AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/F/3
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0, 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda uzdatniona
| Przedmiot badania: _ Woda przeznaciona do spozycia
Adres poboru: 05-500 Zalesinek, Longinusa 25
Miejsce poboru: SUW Zalesie Dolne
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9.4 °C
Data i godzina: 27-01-2017 13:35
Pobér probek wg: (A) PN-180 5667-5:2003 X . .
Transport probek: JARS Sp. 2 0.0 Probkobioica: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13139/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan: ~ 01-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Jon amonowy mg/! (A) PN-EN [SO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
Przewodnos¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 443
L~ wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 122
2500
pH - (A) PN-EN 1SO 10523:2012 MZ-2 75
- ,
6,5-9,5 0.2
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Metnosé NTU (A) PN-EN IS0 7027:2003 MZ-2 0.22
LK 10 0,03

2671/01/2017/FI3 Strona




Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <4.0
LK ’
200
Mangan g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 17
LK i
50 £0,2
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 191
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) £19
500
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06 2016 MZ-2 <005
= A
0,30
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

** . niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ck, 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

T — — ]
Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanych prébek . Niepewnos§¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Kientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci,
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagii.

[ — =—————== === S—

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzonow 1 gz, Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Abrantowicz Barbara ;
e =2 i Kosycarz Grzegorz Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Gtod Natalia

Joanma Potaczela U ST YA
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PoLakit CENTAUM
AKREDYTACS!

IARS $p. 0.0,

sk LABORATORIA BADAWCZE S
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka TADANIA
FILIA POLUDNIE:

. . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2671/01/2017/M/S
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp z 0.0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017

(A) - metatiyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru; Kurek czerpalny - woda uzdatuionn.

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do sbdZycia -

Adres poboru: 05-504 Ztotoktos, Szkolna

Miejsce poboru: SUW Ztotoktos

Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujgcia: glgbinowe

Temp. pobranej probki: 88 °C

Data i godzina: 27-01-2017 12:25

Pobér probek we: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN [SO 19458:2007 . . .

Transport probek: JARS Sp 7 0.0. Probkobiorca: Przybysz Dariusz

Numer probki:  13141/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan:  27-01-2017 Data zakoticzenia badan:  29-01-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N

Liczba bakterii z grupy coli jtk/100mi | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
EE 0

Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE |(paciorkowce katowe) 0

Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LL 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prabki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** . niepewno$c rozszerzona melady przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

L

Wyniki odnoszq sig wylacznie do badanych prébek . Niepe_wnosc w_ynikbw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgednieniach z Khentem,
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilodci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci,
W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
03-02-2017

Autoryzowal:
Winter Magdalena

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Joanna Potaczala

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Dt = P e
LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka > BAOANIA
FILIA POLUPNIE: . | AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.p
Sprawozdanie z badai Nr: 2671/01/2017/F/S
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0 0. 05-500 Piaseczno ul Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2671/01/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poborn: Kurek czerpalny - woda uzdatniona
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia o
Adres poboru: 05-504 Ziotoklos, Szkolna
Miejsce poboru: SUW Ztotoktos
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki 8,8 °C
Data i godzina: 27-01-2017 12:25
Pobor probek wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003 , il ,
Transport probek: JARS Sp 7 0.0 Probkobiorca: Przybysz Dariusz
Numer probki:  13141/01/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  27-01-2017 Data zakonczenia badan.  01-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$§é** | N
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 7
LK +1
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29 06.2016 MZz-2 <0.05
L A
0,30
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN SO 11732:2007 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 |
LK
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 48
LK 50 +0,5
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Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 041
LK ’
10 +0,06
pH - (A) PN-EN [80 10523:2012 MZ-2 77
= ,
6.5-9,5 02
Przewodnos¢ elektryczna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 537
L- wlasciwa w temp, 25°C kompensacja temperatury) 427
2500
Twardos¢ ogodlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 247
LK |zawartosé wapnia i magnezu) £25
500
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 12
LK
200 .
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
** . niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2
[ 1]

Wyniki odnosza sig¢ wytacznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikoéw podaje sig w sylua_cji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

- I

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal:
03-02-2017 Abrantowicz Barbara

Kosycarz Grzegorz
Glod Natalia

Zatwierdzil: Podpisano:
Doradca Analityezny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Joanna Potaczata R
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