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Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/1

Zleceniodawea:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr: 2472/10/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Aeymetodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

{Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - noma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia

05-500 Piaseczno, Mickiewicza 39

Wodociag Piaseczno- Miasto, Szpital- kottownia
sie¢ wodociggowa

brak danych

12,4 °C

25-10-2017 08:40

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN 1SO 19458:2007

Transport probek: JARS Sp. 2 0.0 Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15584/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 27-10-2017
Lab. Badany parametr J.m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos§¢* *
Liczba baktenii z grupy coli Jjtk/100m! | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100 ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
LL lgcznie ze sporami dnia 1311 2015 (Dz. U. 2015 poz 0
1989)
Liczba enterokokéw jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 7899-2:2004 MZ-2 0
LEL |(paciorkowce kalowe) 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1 (Dz. U, 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej
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“* - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

[ = — ]
Whyniki odnoszg sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma lo znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moz2e byé powielane inaczej, jak tylko w calosci,
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

[ - N

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdanla
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
27-10-2017 2/ awelskiGraeporz,2| Caborant Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zaneta Tariska RHTOHERD
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IARS Sp.roc M
LABORATORIA BADAWCZE e A
LAJSKI: - §F o Ny =3
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AT RAOANIA
FILIA POLUDNIE: . . AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.p
Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/F/1
Zleceniodawea: Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp z 0 0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2472/10/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo 1ak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)melodyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredylowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.
Punkt poboru: Kurck czerpalny . - -

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:

Woda przeznaczona do spozycia
05-500 Piaseczno, Mickiewicza 39
Wodociag Piaseczno- Miasto, Szpital- kottownia

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 12,4 °C

Data i godzina: 25-10-2017 08:40

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 X . .
Pr ¥
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, robkobioica Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15584/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 06-11-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewnos§¢é**
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN 1SO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
Przewodnosd elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888: 1999 (automatyczna MZ-2 493
P wiasciwa w terp, 25°C kompensacja temperatury) 25
2500
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 74
P B
65-95 02
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Barwa my/l Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mgtnosc NTU (A) PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 028
LK 5.3 P £0,04
2472/10/2017/F1 Strona




Azotyny mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZz-2 <0.066
LK ’
0,50
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 10
LK
200 o
Mangan pe/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
Twardo$¢ ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MzZ-2 247
LK |zawartosé wapnia i magnezu) 25
500
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ-2 <0.05
- B
0,30
Chloraminy mg/l CI2 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-2 <0.050
LK ’
0,5
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN IS0 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczen) »
0,7
MZ-2 - wymagania wg Rozpoizadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

“* - niepewnos$c rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wpolczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyﬁ(i odnoszg sig wylgcznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma l;znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzonow 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
0621112017 Eﬁl élllrgnlflz‘::l?: -B Ia(lll;:j;mf P::ilfzsz:]s;fcf:ﬁlf chem Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
F7 Ry_kulska K.atarz}m'a - Spegj ds anali? ﬁzykoc!iem.
S i A Zaneta Taiiska HOHTIETT T
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Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/2

Zleceniodawea:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr:

2472/10/2017

(A)- melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi {(wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae>-metadyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A} - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru:.

Kn'n:ki égmaln}‘ -

i

i

i
o
i

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia

05-500 Piaseczno, Kosciuszki 5

Wodociag Piaseczno- Miasto, Urzad Gminy- kottownia
sie¢ wodociagowa

brak danych

13,3°C

25-10-2017 08:25

Pobranie probek wg:  (A) PN-1SO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

Transport probek: JARS $p. 200 Prébkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15585/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczegcia badan:  25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 27-10-2017
Lab. Badany parametr Jom. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewnosé** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100m! | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2
LL 12+A1:2017-04
0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100 ml | (A) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z MZ-2
LEL |lacznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015 poz 0
1989)
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-2
LL |(paciorkowce kalowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100mt | (A) PN-EN ISO 9308-1.2014- MZ-2

LL

12+A1:2017-04

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSC1 Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

2472/10/2017/M12
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** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[ _ _ 1
Wyniki odnosz si¢ wylacznie do badanych probek . Niepewnoéc wynikow podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloéci.
W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawn do reklamacji.

t — 2

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LY. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdanlia
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
27-10-2017 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zaneta Tariska H ORI

2472110/2017/M/2 Strona 2
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LAJSKI: :{, F
05-119 Legionowo, ul, Koscielna 2a mikrobiologia - flzykochemia - senso]’yka 4'fuln\" bag RADANIA
FILIA POLUDNIE:
: ) AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/F/2
Zleceniodawea: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0, 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2472/10/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}melodyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0,
Punkt poboru: ]%_t:rtk"c_zcrpa!ny .
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-500 Piaseczno, Kosciuszki 5
Miejsce pobrania: Wodociag Piaseczno- Miasto, Urzad Gminy- kottownia
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 13,3°C
Data i godzina: 25-10-2017 08:25
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . L .
Transport probek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobioica: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15585/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczeeia badan:  25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 06-11-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewnosc**
Azotyny mg/l (A) PN-EN 1SO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/l PL (A) PN-EN ISO 7887:2012 pki 6 Mz-2 <5
LK
Chlor wolny my/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20,04.2017 MZ-2 <005
P B
0,30
Chloraminy mg/l C12 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-2 <0050
LK 3
0,5
Jon amonowy mp/1 (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <013
LK A
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK

2472/1012017IF12 Strona




Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.12
LK 53 B
1,0 +0,02
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ2 79
P »
65-95 0,2
Przewodnosé elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 793
P wlasciwa w temnp. 25°C kompensacja temperatury) +40
2500
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczen) A
0,7
Twardo$¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN 1SO 11885:2002 MZ-2 391
LK |zawarto$¢ wapnia i magnezu) +30
500
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 71
LK ’
200 +0,7
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz, U. 2015 poz, 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

[ ]
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnos$ci z wyspecyfikowanymi
warlogciam| granicznymi oraz Kiedy okrestone jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz, Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
11 E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem. " . .
Ol 0iv] F6 Gléd Natalia - Kier Prac. Analiz Klasycznych Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds analiz fizykochem.
L6 Wichrowski Wojciech - Specj.ds Probkobrania

Zaneta Taska AT LA
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LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiolegia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

&, [PCa
i\l}m&//é e
/;ff Lo \‘x BADANLA

Al
AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/3/P/1

Zleceniodawea:

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr:

2472/10/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

{Ae)}metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

“

N - wynik niezgodny z wymaganiami

referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

{W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punktpoborn:  Kurekezerpalny .
Przedmiot badania: Woda przeznaczona_db spozycia
Adres pobrania: SUW Zalesie Dolne
Miejsce pobrania: SUW Zalesie Dolne
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp, pobranej probki: 9,7°C
Data [ godzina: 25-10-2017 10:10
Pobranie pro'bek wg (A) PN-1SO 5667-5:2003 (A) PN-EN 1SO 19458:2007 Prébkobiotca: Lewandowski Ryszard
Transport probek: JARS Sp. z 0.0
Numer probki:  15586/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 27-10-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- Mz-2 0
LL 12+A1:2017-04 0
Liczba Escherichia coli jik/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04 0
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-2 0
LLE | (paciotkowce kalowe) 0

MZ-2 - wymagania wg, Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1, (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej,

2472/10/2017/NM/3/PN
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** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikow podaje sie w syluacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warlo$ciami granicznymi oraz kiedy okredlone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie 2awiera wyniki badar probek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej 2gody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak lylko w caloéci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

[ S

Uwagi: Ninigjszy dokument zastepuje catkowicie Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/3

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

30-10-2017 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zaneta Tatiska KTNSO

247210/2017/M/3IPA Strona 2
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i, LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legonowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:

www.jars.pl

41-404 Myslowice, ul, Fabryczna 7

':/"_“‘*\\;:‘ %

PCA

PaLswe CENTAUM
ANRCQYTACT:

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/F/3

Zleceniodawea:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr: 2472/10/2017

(A) - melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae}metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzyslac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurckczerpalny

&

e
i
=

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: SUW Zalesie Dolne

Migjsce pobrania: SUW Zalesie Dolne
Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujgeia: brak danych

Temp. pobranej probki: 9,7°C

Data i godzina: 25-10-2017 10:10

Pobranie probek wg:  (A) PN-1SO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sp. 2 0.0. Piobkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15586/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  25-10-2017 Data zakoniczenia badann: ~ 06-11-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewnos§é** N
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN I1SO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Przewodnosc elektryczna pS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 447
P wlasciwa w temp, 25°C kompensacja temperatury) i
2500
pH z (A) PN-EN 1SO 10523:2012 MZ-2 73
B >
6,5-9,5 *0.2
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Barwa my/l Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pki 6 MZ-2 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Metnosé NTU | (A) PN-ENISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.23
LK 53 1o +0,03
2472/10/2017IF/3 Strona 1




Azotyny my/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 Mz-2 <0.066
LK ’
0,50
Zelazo pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 4.7
LK ’
200 +0,5
Mangan ugl | (Ae) PN-ENISO 11885:2000 Mz-2 L6
LK ’
50 0,2
Twardos¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-2 213
LK |zawartosé wapnia i magnezu) +21
500
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ-2 <0.05
P 5
0,30
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prabka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

|
Whyniki odnoszq sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosclam| graniczhym! oraz kledy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem,
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdanla
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
06-11-2017 E1 Abrantowicz Barbara - Spegj.ds.analiz fizykochem.

F6 Gléd Natalia - Kier Prac Analiz Klasycznych Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds.analiz fizykochem
Zaneta Tafska (TN ORESCA

L6 Wichrowski Wojciech - Spegj,ds.Probkobrania

247210/2017/F/3 Strona 2 I
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JAR

s

1888 Sp.z0c

LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul.

S

Koscielna 2a

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

Fatakil Eomrauia
ArTEnTTAEs

DADANIA

FILIA POLUDNIE: . ' AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.p
Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/4/P/1
Zleceniodawcea: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo o 05-500 Piaseczno ul. Zeromskicgo 39
Zlecenie Nr: 2472/10/2017
(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Aey}melodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* -melodyka nieakredylowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboralorium JARS sp. z o.0.

EEE . T G = - o
Punkt poborn: Kurck czerpalny . . ]
Przedmiot badania: Waoda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: SUW Orzeszyn
Miejsce pobrania: SUW Orzeszyn
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,2 °C
Data i godzina: 25-10-2017 09:30

ie probek wg: PN-ISO 5667-5:2003 PN-EN 12007 X i
Pobranie prope wg (A) SO 5667-5:2003,(A) PN 180 19458:2 Prébkobiorca: Lewandowski Ryszard
Transport probek: JARS Sp. z 0.0,
Numer probki:  15587/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 27-10-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos¢** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN 150 7899-2:2004 MZ-2 0
LE |(paciorkowce kalowe)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zclrowia z dnia 13 listopada 2015 ¢ (Dz. U, 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANTAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej
Strona 1
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“* - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnosz3 si¢ wylgcznie do badanych probek . Niepewnosé wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientemn.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w ilodci: 1 szl i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

i — ~ - N

Uwagi: Niniejszy dokument zastepuje catkowicie Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/4

Sprawozdanie sporzqdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
30-10-2017 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zaneta Tarska (TR R AERORA T 1

Iiwzn 0/2017/M/4/P1 Strona 2




JARS
) -4
1508 $p. 2 oo,
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PoLsaie CENTAUM
AvwRITacH

RADRNIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/F/4

Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp, z 0.0, 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr:

2472/10/2017 )

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae}metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - melodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurck czerpalny. i .
Przedmiot badania: Woda przzznaczona do spozycia o
Adres pobrania: SUW Orzeszyn
Miejsce pobrania: SUW Orzeszyn
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 10,2 °C
Data i godzina: 25-10-2017 09:30
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . . .
Transport prébek: JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15587/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 25-10-2017 Data zakonczenia badan:  06-11-2017
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewnos$é**
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZz-2 <0066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN 1SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Chlor woluy mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04 2017 MZ-2 <005
- B
0,30
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN [SO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
Liczba progowa smakn TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MzZ-2 <1
LK
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MzZ-2 <10
LK ’
50

| 2472110/12017/F 14
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Mgtnosc NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.13
LK 53 i
1.0 +0,02
pit - (A) PN-ENISO 10523:2012 MZ-2 74
E B
65-9,5 02
Przewodnos¢ elektryczna pS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 639
P wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 132
2500
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 272
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) +27
500
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 44
LK ’
200 +0,4
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz, 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnoé¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma lo znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymt oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci,

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

L = ]
Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

06-11-2017 E1 Abrantowicz Barbara - Specj ds.analiz fizykochem

Doradca Analityczny

F6 Gtéd Natalia - Kier Prac, Analiz Klasycznych Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

F7 Ry_kulska K'alajz.yqa - Specj.d§ ana]iz’ ﬁzykochem_
L6 Wichrowski Wajciech - Spegj.ds Probkobrania Zaneta Tariska I” "I”I""""“I III II“

|2_472/1 0/2017/F/4 Strona 2
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LABORATORIA BADAWCZE i‘@;\\m“ S

LAJSKI: Z 3
, » = oomm & i AT
05-119 Legjonowo, ul. Kocielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka TR SARANIA
FILIA POLUDNIE: ) AB 1095
www.jars.pl

41-404 Mystowice, ul, Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/5/P/1

Zleceniodawcea: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0,0, 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlccenie Nr: 2472/10/2017

(A) - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredylowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp, z 0.0,

Punki poboru: l'(_l':r_o_:.k't._:;?_l;"l’.iln;qgz .
Przedmiot badania: o Woda przeznaczona do spozycia T
Adres pobrania: SUW lJazgarzew
Miejsce pobrania: SUW Jazgarzew
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,1 °C
Data i godzina: 25-10-2017 09:55
Pobranie proPek wg (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN 1SO 19458:2007 Prébkobiorca: Lewandowski Ryszard
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer probki:  15588/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  25-10-2017 Data zakonczenia badan:  27-10-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewnosé**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04 0
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-2 0
LEL |(paciorkowce katowe) o
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04 0

MZ-2 - wymagania wg, Rozporzadzenia Ministra Zdiowia z dnia 3 listopada 2015 r (Dz, U. 2015 poz, 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

2472/10/2017/M/5/P/1 Strona




** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 {nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[

Wyniki odnosz3 sig wylgcznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warlo$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powieiane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi: Niniejszy dokument zastepuje catkowicie Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/5

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Konlec Sprawozdania

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Aut(?rymwal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
30-10-2017 F2 Pawelski Grzegors - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zaneta Taitska (MR
2472/10/2017/MI5/P11
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Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/F/5
Zleceniodawea: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp, zo o. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2472/10/2017
(A)- melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
(A} - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.
Punkt poboru: - Kurek czerpalny o -
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia o
Adres pobrania: SUW Jazgarzew
Miejsce pobrania: SUW Jazgarzew
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,1 °C
Data i godzina: 25-10-2017 09:55
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 ., . .
Transport prébek: JARS Sp. 7 0.0. Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15588/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 25-10-2017 Data zakoticzenia badan: ~ 06-11-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewnos§¢** N
Azotyny mg/] (A) PN-EN ISO 13395:2001 Mz-2 <0066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 6
LK +1
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ-2 <005
P ,
0,30
Jon amonowy my/l (A) PN-EN ISO [1732:2007 pkt 4 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba propgowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ug (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 33
LK 50 +0,3
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Mgtnosc NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.40
LK 53 ?
10 +0,06
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 74
- ,
65-9,5 *0.2
Przewodnosé elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 546
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) £27
2500
Twardos$¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 250
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 429
500
Zelazo ug/l | (Ae) PN-ENTSO 11885:2009 MZ-2 34
LK
200 4
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz, U, 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

[

Wyniki odnosz3 si¢ wytgcznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje si¢ w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecylikowanymi
warto$ciamt granicznym! oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody taboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do rekiamacji.

_ - |

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Eajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdanla
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
11 E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem : ) . .
0G=NIEZ0) F6 Glod Natalia - Kier. Prac Analiz Klasycznych Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds analiz fizykochem.
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41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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ARATOITAGY

Te
WADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/6/P/1

Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

Zlecenie Nr:

2472/10/2017

(A) - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt pohori:

Kurek czerpalny

=
=

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia;

Temp. pobranej probki:

Woda przeznaczona do spozycia
SUW Grochowa

SUW Grochowa

Suw

brak danych

9,9 °C

25-10-2017 11:45

Data i godzina:

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:20

03,(A) PN-EN 1SO 15458:2007

Prébkobiorca;

Lewandowski Ryszard

Transport probek: JARS Sp. z 0.0
Numer probki:  15589/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badari: ~ 25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 27-10-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewnos¢** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN 18O 9308-1:2014- MZ-2 5
LE 12+A1:2017-04
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MzZ-2 0
LE  |(paciorkowce katowe)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12+A1:2017-04

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia I3 listopada 2015 1, (Dz, U, 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

247210/2017/MI6/1P
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok, 95% i wpblczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania prébek)

[ _ A —
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek . Niepewnoéé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badarn tub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamagji.

i —

Uwagi: Ninigjszy dokument zastgpuje catkowicie Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/M/6

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz, Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Kontec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
30-10-2017 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zaneta Tariska ANy
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LABORATORIA BADAWCZE

ARRIOYTACE

LAJSKI: e
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mlkroblologla - ﬁzykochemia - sensoryka \ SADANIA
FILIA POLUDNIE:
i AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2472/10/2017/F/6
Zleceniodawcea: Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39
Zlecenie Nr: 2472/10/2017
(A} - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnoci w obszarze regulowanym prawnie}
(Ae)}metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzyslac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie}
“(A) - melodyka akredylowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp, z 0.0.
T = T
Punkt pohoru: Kurek czerpalny o Y - o
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: SUW Grochowa
Migjsce pobrania: SUW Grochowa
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,9°C
Data i godzina: 25-10-2017 11:45
Pobranie probek wg:  (A) PN-1SO 5667-5:2003 i . .
Transport prébek: JARS Sp. 7 0.0. Piobkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  15589/10/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  25-10-2017 Data zakonczenia badan: ~ 06-11-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos¢** N
Azotyny mg/l (A) PN-EN 1SO 13395:2001 MZ-2 <0066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN I1SO 7887:2012 pkt 6 MzZ-2 <5
LK
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd 5 z dnia 20.04.2017 MZ-2 0.05
P 0.30 £0,01
Jon amonowy my/l (A) PN-EN [SO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <013
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 50
LK 50 +0,5

2472/10/12017/FI6 Strona




Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.11
LK 53 ’
10 +0,02
pH - (A) PN-EN [SO 10523:2012 MZ-2 76
- B
6,5-9,5 0.2
Przewodnosé elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 512
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 426
2500
Twardosé ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 265
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 27
500
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz, U. 2015 poz, 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej

“* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpolczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

[

Whyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych probek . Nispewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznym| oraz kledy oKreslone jest to w uzgodnmteniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badar proébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z bada# Klient ma prawo do reklamacji

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz, Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdanla
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
06-11-2017 EI1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem Doradca Analityczny

F6 Gl4d Natalia - Kier Prac, Analiz Klasycznych
F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds.analiz fizykochem.
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Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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