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Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w Srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

« oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

« pomiaru hatasu, drgarn,
oswietlenia, pol elekiro-
magnetycznych,

Badarn i pomiaréw

w Srodowisku ogéinym:

* pobierania probek gazow
odlotowych,

» oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

= wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« Sciekow,

+ osadéw Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

» wod i $ciekdw,

* wyciggow wodnych,

« osadéw i odpadow,

+ gleb/gruntdw,

+ produktéw naftowych,

= substancji chemicznych.

Badar mikrobiologicznych:

* wod,

* osadow Sciekowych.

Badar spalin pojazdow
goérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl

SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakiadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12285/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBIDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badarn Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit:
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .



CBIiDGP Sp. z o.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12285/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg Piaseczno - Miasto, ul. Prébke pobrat: Fortak Rafat
Julianowska 66 wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j* AIZ)
Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Prébke dostarczyt: Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 11145/01/8/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
s P 5 . i Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Julianowska
Miejsce pobierania probki / opis 66/ woda do spaiycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Meloda badawczal | . qnene eomania | Dopuszczalne | Stwierdzenie Wyniki badar / Niepewnosé
Eh Metoda oznaczenia Wy - wartosci zgodnosci pe
oznaczenia
akceptowalny
przez
PB-129/08.2018 wyd. lll z o 3
AZ Barwa dnia 01.08.2079r. manPy | 5-1500 k°"5“;“ei“‘°‘" ' = 5
Spektrofotometryczna e— ch
zmian*** 1
Akceptowalna
przez
PN-EN 1SO konsubn':;ntow i
AZ Metnosé Jofg-tzms-og [NTU) 0.15-100 I —_ 0.60
efelometrycznie zmian. Zalecany
zakres wartosci do
1.0 NTU™* +0.08
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
hie Sk organoleptyczna-parzysta TEN3 Lo bez - =1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
AZ Zapach organoleptyczna-parzysta TOHY 15 bez - =1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonéw .
PN-EN I1SO 10523:2012 s
AZ wodoru)_Hemp. Potencjometryczna pHFFC 2.0-12.0 6.5-9.5 ZGCOONY 7.4/21.3
pomiaru +0.2
Przewodnos$é PN-EN 27888:199%
AZ elektryczna whasciwa Konduktometrycznie (wSrem] 10-110000 2500 2GODNY 910 +71
Twardos$¢ (twardosé PN-1SO 6059:1999 rrery
e ogolna) Miareczkowo pEENcy | InO-RRRd ARl S 305 422
Liczba Clostridium [PN-EN 1SO 14189:2016-10| .
e perfringens Filtry membranowe -tk./100m]] - o ZGODNY 0
Ogélna liczba
mikroorganizmow w . bez
. PN-EN I1SO 6222:2004 i ’ ! .
AZ | 2242°C po72hna i — fi.tk./1mi] - nieprawidfowych - nie wykryto
agarze z ekstraktem zZmian
drozdzowym
Liczba Enterokokéw | PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
AIZ katowych Filtry membranowe [.tk.A100mi] - o ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 "
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 [i-tk./100mi] ’ 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12285/ZL/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg Piaseczno - Miasto, ul. Probke pobrat: Fortak Rafat
Julianowska 66 wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)

Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP
Stan prébki bez zastrzezen

Numer probki 11145/01/5120

Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
i g 2 " : Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Julianowska
Miejsce pobierania probki / opis 66/ woda do spodyda

Rodzaj prébki WODA

St Pargimdr Metoda badawcza/ Teliosika Zifokr::flia Dopuszczalne | Stwierdzenie iki badart / Ni s6
) Metoda oznaczenia Wy i wartosci zgodnosci Ykl bacal IEREEX
oznaczenia
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 . -
AZ coli +A1:2017-04 [i-t.k./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AZ Zelazo BH-ER Ilgghé:zasas:zoog oM | 10- 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan FR-CN l'gs_ (1):5?5:2009 gl | 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l CL] 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.05
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 08.00
Przechowywanie probki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.

Temperatura badan: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 08.00

Przechowywanie probki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunigto chior z prébki.

Temperatura badar: 24,0 °C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt

***Metnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metoda uproszezona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrodtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

TON"- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostalych wynikéw stosuje sie
metode peina. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrodiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
*** Twardo$¢ ogdlna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$é pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zalgcznika nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi,

*** Clostridium perfringens (lacznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoéci nalezy zbada¢, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotworczych, np. Cryptesporidium

*** Zaleca sig, aby ogdina liczba mikrorganizmoéw nie przekraczata:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza sig pojedynicze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Data rozpoczecia badan: 12.08.2020
Data zakonczenia badarn: 18.08.2020




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12285/ZL/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Niepewnos¢: niepewnoéé rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2.
* §.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sa zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2284 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujaca lub
inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci,

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace migjsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta.

Wedtug deklaragji Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej(ych) prébkiek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan s identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

SR w Katowicach, Wydz, Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakiadowy 3.700.000,00 z

Ledziny, 2020.08.20

Zatacznik do sprawozdania nr 12285/ZL/20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z O.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzienn 2020.08.19

adresat x 1
DZ-alax1
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| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw
w Srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
o$wietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiarow

w Srodowisku ogdéinym:

« pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* 0zhaczania stgzen substanciji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, p6l elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

* wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

= Sciekow,

* osadéw sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

= wod i Sciekow,

* wyciggéw wodnych,

+ osadoéw | odpadéw,

» gleb/gruntaw,

« produktow naftowych,

» substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

* osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakladowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12288/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elekfronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit:
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Oérodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .



CBiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12288/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania probki: Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Stowicza

Prébke pobrat:

Fortak Rafat
wg PN-EN [SO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* AIZ)
Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Prébke dostarczyt:  Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 11148/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
—_ " ’ . . Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Stowicza /
Miejsce pobierania probki / opis woda do spoyda
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawczal | oo Zl-::késrsuia Degtszezilos. | Svahizeing Wyniki badar / Niepewnosé
I Metoda oznaczenia e : wartoéci zgodnosci pe
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. Il z konsﬁﬁ:ﬁmw :
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mgh Pt} 5-1500 be¥ — 5
Spektrofotometryczna nieprawidtowych
zZmian*** 1
Akceptowalna
przez
PN-EN 1SO konsubrr?;ntwl
AZ Metnosé J:g;;ig;:?\?e [NTU] 0.15-100 nieprawidiowych _ 0.44
zmian. Zalecany
zakres wartosci do|
1.0 NTU™" 10,06
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
=0 DAk organocleptyczna-parzysta TENS L= bez - <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zZmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
NE Zapach organocleptyczna-parzysta N L bez - <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonow _
Az | wodory) /temp, | PN-ENISO10523:2012 | s 2.0-12.0 6.5-9.54* ZGODNY 7.5/21.3
i Potencjometryczna
pomiaru +0.2
Przewodnosé PN-EN 27888:1999
Hie elektryczna wiasciwa|  Konduktometrycznie [uSfem) T=110000 2300 ZGODNY 820 +64
Twardosc¢ (twardo$é PN-ISO 6059:1999 o
AZ cnelrid) Misrsezkoe [mgl CaCO,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 254 -
Liczba Clostridium [PN-EN ISO 14189:2016-10] . -
e perfringens Filtry membranowe i-tk.s100mi) " B ZGODNY 0
Ogélna liczba
mikroorganizmow w i : bez
AJZ | 2242°C po 72h na Fis lfor:ifwo“?zéifom [i.tk./1ml] - nieprawidtowych — 28
agarze z ekstraktem g 4 zmian***
drozdzowym [18;43]
Liczba Enterokokéw | PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
AZ kalowych Filtry membranowe li-tk/100mi] h L ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 fi-tk./100mi} - 0 R 0

Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Stronia: 3
CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 12288/ZL/20
z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r,

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Stowicza

Nazwa klienta:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)

Prébke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Probke pobrat:

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020
Stan probki bez zastrzezen

Numer prébki 11148/01/8/20
Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
L " v . . Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Stowicza /
Miejsce pobierania probki / opis ikl do SpoTydia
Rodzaj probki WODA
Sj.* Parametr ER R R Jednostka ZI:)kr::;a Dopuszczmip. | Siwenizeris Whyniki badari / Niepewno$¢
b Metoda oznaczenia htd : wartesci zgodno$ci P
oznaczenia
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 ; =
AlZ coli +A1:2017-04 [i-t.k./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
; PN-EN ISO 11885:2009
AZ Zelazo ICP-OES [HeA] 10 - 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan RH-EN I'gg_ ;:58835:2009 wen | 5.0-100000 50 ZGCONY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l CI,) 0.03-10.0 03 ZGCDNY 0.05
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prabki: 13.08.2020 godz. 08.30
Przechowywanie probki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badari: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 08.30

Przechowywanie prébki: 24-27 h

Przed rozpoczgciem badania usunigto chlor z probki.

Temperatura badari: 24,0 °C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/
***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia warto$ci parametryczne] nieprzekraczajacej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.
TON"- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédliem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizméw.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartoé¢ minimalna
moze by¢ nizsza.
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
*** Twardos¢ ogolna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto§é pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupeiniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zalgcznika nr1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*** Clostridium perfringens (tacznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoéci nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotworczych, np. Cryptosporidium
*** Zaleca sie, aby ogolna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Data rozpoczecia badan: 12.08.2020
Data zakoriczenia badari: 18.08.2020




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12288/ZL/20

Z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Niepewno$¢: niepewnost rozszerzona poboru i oznaczenia dia p=95% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2.
* G j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
2 — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r,

Stwierdzenie zgodnoéci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnoséci Laboratorium zastosowalo zasade podejmowania decyz;ji :
dla badar fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnoéci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacjg nadzorujgca lub
inna jednostke dokonujgacg oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w calosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:
Badan i pomiarow
w Srodowisku pracy:

* pobierania probek powietrza,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badarn i pomiaréw
w Srodowisku ogdinym:

* pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* oznaczania stezeri substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

« wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« Sciekow,

+ osadéw Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

= wod i $ciekow,

* wyciggow wodnych,

« osaddw i odpadow,

« gleb/gruntéw,

+ produktow naftowych,

+ substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wdd,

* osadow Sciekowych.

Badar spalin pojazdéw
goérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl

SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12287/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit: )
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badarn Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.



CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 2
Nr 12287/ZL/20
z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Nazwa klienta;

Miejsce pobierania probki: Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Mickiewicza Probke pobrat:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Prébke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan prébki bez zastrzezen
Numer prébki 11147/01/8/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
e " . . . Wododag Piaseczno - Miasto, ul. Mickiewicza
Miejsce pobierania probki / opis 39/ woda do spukyda
Rodzaj probki WODA
Sj*|  Parametr Meloda badaweeal | o o Zﬁ:ﬁﬁfa BiopEes=n:: | Stwericoi Wyniki badar / Niepewnos¢
4 Metoda oznaczenia e h wartosci zgodnosci pe
oznaczenia
akceptowalny
przez
PB-129/08.2019 wyd. lll z —
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. mgAPY | 5-1500 [ Mensumentowi - 5
Spektrofotometryczna ke
nieprawidiowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsubn;e:tow i
AZ Metnosc J;g;;gﬂ;zﬂ?e [NTU] 0.15-100 nisprawidiowych — 0.62
zmian. Zalecany
zakres wartosci do
1.0 NTU*™ +0.07
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
AZ Smak organoleptyczna-parzysta TEND =2 bez - =<1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentdw i
He E8path organoleptyczna-parzysta TOND 16 bez - =1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
PH (stezenie jondw | oy e 150 105232012
AZ | wodoru) / temp. iRt s pH/C 2.0-120 6.5-9.5 ZGODNY 7.4/21.3
pomiaru 0.2
Przewodno$c PN-EN 27888:1999
NE. elektryczna wiasciwa| Konduktometrycznie [ySicm] 10800 2300 ZGCONY 870 +68
Twardos¢ (twardosé PN-1SO 6059:1999 | s
e ogolna) Miareczkowo Ig) SaCoy)| 100-28000 so-500 COHENY 305 422
Liczba Clostridium [PN-EN I1SO 14189:2016-10 -
ARz perfringens Filtry membranowe [.t:k/100ml] - 0 ZGODNY 0
Ogdina liczba
mikroorganizmow w ; bez
AZ | 2282°Cpo7zhna | PNENI1SO6222:2004 f vy . nieprawidtowych - nie wykryto
Posiew wgtebny s
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym
Liczba Enterokokdw | PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
e katowych Filtry membranowe i.tk./100mi] - 0 ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
AZ | Escherichia col +A1:2017-04 itk./100mi] - 0 gy 0

Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12287/ZL/20

Z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 1.

Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodociag Piaseczno - Miasto, ul. Mickiewicza Probke pobrat: Fortak Rafat
39 wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)

Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Probke dostarczyt: Pracownik CBIiDGP
Stan probki bez zastrzezen

Numer prébki 11147/01/5/20

Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
- . . " y Wodocdiag Piaseczno - Miasto, ul. Mickiewicza
Miejsce pobierania probki / opis 307 wodi dospobyda

Rodzaj prébki WODA

sj*|  Parametr Matodnbadawczal | o leakrziflia Dopuszczatne | Stwerdzenie Wyniki badari / Niepewnost
Eh Metoda oznaczenia Wy : wartosci zgodnosci pe
oznaczenia
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 ; e
AIZ ol +A1-2017-04 [i.t k./100mI) - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO 11885:2009
AZ Zelazo ICP-OES [Haf] 10 - 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan PN-EN l'é’g 828335:2009 oM | 5.0-100000 50 ZGOONY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chior wolny 7393-2:2018-04 [mg/l CL] 0.03-10.0 03 ZGODNY 0.04
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 08.20
Przechowywanie probki: 24-27 h

Przed rozpoczgciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badarn: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 08.20

Przechowywanie probki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badan: 24,0 °C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P/l

***Megtno$¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFNA - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig¢ metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sig
metode peina. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizmaéw.
TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostalych wynikow stosuje sie

metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizméw.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$é minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0st.C
** Twardo$¢ ogolna - w przeliczeniu nawgglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$é pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupehiania, przez przedsigbiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartoci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*** Clostridium perfringens (lacznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozeniadla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérczych, np. Cryptosporidium

*** Zaleca sie, aby ogoélna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

“*Dopuszcza sie pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé¢ badanie parametru

E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Data rozpoczecia badan: 12.08.2020
Data zakericzenia badan: 18.08.2020




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12287/Z1/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zalgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Niepewnos¢: niepewnosC rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2,
* S,j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnoéci przeprowadzono w adniesieniu do:
akiu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnoéci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badar bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujaca lub
inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczgce miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta,

Wedtug deklaragji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej{ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Ledziny, 2020.08.20

Zatgcznik do sprawozdania nr 12287/ZL/20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2020.08.19

adresat x 1
DZ -alax1






PCA

PoLskIE CENTRUM
AXREDYTACJ)

©

BADANIA

AB 418

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
1 ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw
w Srodowisku pracy:

« pobierania prébek powietrza,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych,

« pomiaru hatasu, drgan,
o$wietlenia, pol elektro-
magnetycznych,

Badar i pomiaréw

w Srodowisku ogdinym:

+ pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania probek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badarn fizyko-chemicznych:

* wod i $ciekdw,

= wyciggow wodnych,

+ osadéw i odpadow,

+ gleb/gruntéw,

« produktéw naftowych,

= substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

+ osadow $ciekowych.

Badan spalin pojazdéw
gorniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12286/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z O.0.

05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit: ]
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrekiora O$rodka Badarh Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.



CBIiDGP Sp. z o.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12286/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 1.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg Piaseczno - Miasto, ul. Kameraina Probke pobrat:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

11

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*-AZ)

Probke dostarczyl: Pracownik CBIDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11146/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
. . . . : Wododag Piaseczno - Masto, ul. Kameralna
Miejsce pobierania probki / opis 117 woda do spodycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawezal | oo oo | <EVER | Dopuszezaine | Stwierdzenie Wyniki badar / Niepewnosé
+ Metoda oznaczenia ki : wartosci zgodnoSci pe
oznaczenia
akceptowalny
przez
PB-12?IOB.201 Swyd. lllz KGTSLMERIGW ]
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mgn Pt 5-1500 bz — 5
Spektrofotometryczna nieprawidiowych
zmian*** 1
Akceptowalna
przez
PN-EN 1SO konsungl
ANZ Metnosé J;ir;:n:a;gz-i?e [NTU] 0.15-100 nieprawidtowych —_ 0.48
zmian. Zalecany
izakres wartoéci do
1.0 NTU** +0.06
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
Az Smak organcleptyczna-parzysta TFN2 16 bez - =1
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
AZ Zapach T —— TONN 1-5 Bez — <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonéw ’
PN-EN ISO 10523:2012 P
AJZ [ wodoru) / temp. Petsnciaisirycana pHrC 20-12.0 6.5-9.5 ZGODNY 7.7/121.5
pomiaru 0.2
Przewodnosé PN-EN 27888:1999
Nz elektryczna wiasciwa|  Konduktometrycznie [ubem]. | 0=110080 2600 ZGODNY 1000 478
Twardosé (twardosé PN-ISO 6059:1999 -
AZ sigiin) Miareczkowo [mgl CaCo,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGCDNY 306 "
Liczba Clostridium |PN-EN ISO 14189:2016-10] . e
Nz perfringens Filtry membranowe it k./100mi] - o ZBaPhY 0
Ogdlna liczba
mikroorganizmow w i : bez
AZ | 22¢2°C po72h na | PN-EN 180622222004 1 0y . nieprawidtowych - 9
Posiew wglebny PO
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym [5:18]
Liczba Enterokokdw | PN-EN |SO 7899-2:2004 | .
Az katowych Filtry membranowe {1-t.k./100mi) " o ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 :
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 0.tk 100mi} B 4 ZGOONY 0
Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 12286/ZL/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ!I W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg Piaseczno - Miasto, ul. Kameralna Probke pobrat: Fortak Rafat
11 wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j* A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/lZ)

Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Probke dostarczyt: Pracownik CBIiDGP
Stan prébki bez zastrzezen

Numer prébki 11146/01/5/20

Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
. . " . " Wododag Piaseczno - Miasto, ul. Kameralna
Miejsce pobierania probki / opis 11/ woda do spazycia

Radzaj probki WODA

sj*|  Parametr Metoda badawezal | oo | 0SS | Dopuszezaine | Stwerdzenie Wyniki badart / Ni 8¢
4 Metoda oznaczenia b s wartosci zgodnoSci R
oznaczenia
PN-EN ISC
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 <
AZ coli Bt o [-tk./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AZ Zelazo ENEN I'CSF?_ 3:5?5:2009 wem | 10- 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan EN-EN I'gg_ 52835:2009 o | 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/t C1;) | 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.04
Spektrofotometryczna 40.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prdbki: 13.08.2020 godz. 08.10
Przechowywanie prébki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badari: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 08.10

Przechowywanie prébki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.

Temperatura badari: 24,0 °C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/
***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizméw.

TON Y- liczba progowa zapachu. W przypadkuwyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczong, w przypadku pozostalych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$é minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditienkiem wegla wartoé¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0st.C

*** Twardo§¢ ogdlna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, e jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupeiniania, przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, minimalnej zawarto$ci podanej w
czesci D tabeli 2 Zalgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*** Clostridium perfringens (fgcznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto$ci nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizmoéw chorobotwdrczych, np. Cryptosporidium
*** Zaleca sie, aby ogolna liczba mikrorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk / 1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe]
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

“*Dopuszcza sig pojedynicze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Data rozpoczecia badari: 12.08.2020
Data zakoniczenia badan: 18.08.2020




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 12286/Z1L/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Niepewnos¢: niepewnost rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2.
* G j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w cdniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U, 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasadg podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzglgdniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujacy lub
inng jednostke dokonujgca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczgce miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta.

Wedlug deklaragji Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium odwiadcza, ze wyniki odnosza sie wytacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium,

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992

tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

Zatgcznik do sprawozdania nr 12286/ZL/20

Ledziny, 2020.08.20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

W PIASECZNIE SP. Z O.0.
ul. ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy

to dzien 2020.08.19

adresat x 1
DZ-alax1
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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
1 ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w Srodowisku pracy:

+ pobierania probek powietrza,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

+ pomiaru hatasu, drgan,
o$wietlenia, pél elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w Srodowisku og6lnym:

* pobierania probek gazéw
adlotowych,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania probek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« Sciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

- wod i Sciekow,

= wyciggéw wodnych,

» osadéw i odpadéw,

- gleb/gruntow,

» produktéw naftowych,

« substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wobd,

* osaddw Sciekowych.

Badar spalin pojazdéw
goérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

l_,/ 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
} tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, hitp://Awww.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12293/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badar Srodowiska i Zagrozeri Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit:
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12293/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019.

Nazwa klienta:

Miegjsce pobierania probki: Wodocigg SUW Zeromskiego

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Prébke pobrat.

Probke dostarczyt. Pracownik CBiDGP

Fortak Rafat
wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.J*-AZ)

Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 11158/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
- N K Wodociag SUW Zeromskiego, SUW, woda
Miejsce pobierania probki / opis I
Rodzaj prébki WODA
sj*|  Parametr Metoda badaweza/ |\ 0o ch:‘r:?ﬁfa Dopuszczaine | Stwierdzenie Wyniki badari / Niepewnosé
o Metoda oznaczenia Wy ; wartosci zgodnosci P
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. Ill z kunsz::ztdw ,
AZ Barwa dnia 01.08.2019r, [man Pf] 5-1500 be: —_— 5
Spektrofotometryczna ; o
pe nieprawidtowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsubn;ntow i
AZ Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 ) i) - 0.58
Nefelometrycznie fepray ch
zmian. Zalecany
zakres wartosci do,
1.0 NTU* 10.08
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
Hiz Smak organoleptyczna-parzysta TENZ 5 bez - =]
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda 4 konsumentow i
AZ Zapach organoleptyczna-parzysta TONY 15 bez - =1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
PH (stezenie jondw | oy ey 156 10523:2012
AlZ wodom)_l temp. Potenciometryczna pH/’C 20-120 6.5-9.5 ZGODNY 7.4/21.3
pomiaru +0.2
Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999
ME elektryczna whasciwa| Konduktometrycznie (uiem] Ta=A10000 €300 ZGODNY 700 455
Twardo$¢ (twardos$c PN-ISO 6059:1999 ks
AZ cgbina) NiarschawG [mgl CaCO,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 200 o5
Liczba Clostridium |PN-EN ISO 14189:2016-10{ . .
Ha perfringens Filtry membranowe [K/100mi] - 0 ZGCONY 0
Ogéina liczba
mikroorganizmow w o bez
AJZ | 2242°C po 72h na PN'EN.'SO B2 22004 [.tk/1mi] - nieprawidiowych - nie wykryto
Posiew walebny S
agarze z ekstraktem zmian
drozdzawym
Liczba Enterokokdw | PN-EN ISO 7898-2:2004 |
WZ katowych Filtry membranowe | U-tk-/100mi] 4 9 ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ]
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 0-Lk./100mi] - 0 2GRN 0
Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 12293/ZL/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 .

Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania prébki: Wodocigg SUW Zeromskiego Prébke pobrat; Fortak Rafat
wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* A1Z)

Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Prébke dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen

Numer prébki 11158/01/5/20

Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
- s i Wodociag SUW Zeromskiego, SUW, woda
Miejsce pobierania probki / opis SR

Rodzaj probki WODA

sit Poranalr Metoda badawcza/ adhinsika Zlfokr::flia Dopuszczalne | Stwierdzenie iki badar / Ni o8&
e Metoda oznaczenia Wy . warto$ci zgodnosci LA REW
oznaczenia
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 ) i -
AZ coli +A1:2017-04 [i-t.k./100ml] ) ZGODNY 0
Filtry membranowe
; PN-EN 1SO 11885:2009
AZ Zelazo |CP-OES (1) 10 - 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan PH-EN ||§S- 5‘53335:2009 ugM | 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l i 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.04
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 9.30
Przechowywanie probki: 24-27 h

Przed rozpoczgciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badart: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 9.30

Przechowywanie prébki: 24-27 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badan: 24,0 °C

Barwa - Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt

***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zradiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizméw,
TON"- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrodtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizméw.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto§¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna
moze byé nizsza.

Przewodno$c¢ elektryczna wiaéciwa oznaczonaw temperaturze 25.0 st.C

*** Twardo$¢ ogdlna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$é pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalinej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*** Clostridium perfringens (fgcznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwdrczych, np. Cryptosporidium

*** Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;]

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru

E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Data rozpoczecia badarn: 12.08.2020
Data zakoniczenia badar: 18.08.2020



Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 12293/Z1/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 r.

Niepewnos¢: niepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2,
*S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U, 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dia badar bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana .pzez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujaca jub
inng jednostke dokonujgca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczgce miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Ledziny, 2020.08.20

Zatacznik do sprawozdania nr 12293/ZL/20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z O.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2020.08.19

adresat x 1
DZ-alax1
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Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:
Badan i pomiarow
w $rodowisku pracy:

* pobierania probek powietrza,

» oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oSwietlenia, pol elekiro-
magnetycznych.

Badar i pomiaréw
w Srodowisku ogélnym:

* pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odiotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych,

Pobierania prébek:

« wad powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

= Sciekow,

= osadoéw Sciekowych.

Badar fizyko-chemicznych:

« wod i Sciekow,

* wyciggow wodnych,

+ osadow i odpadow,

« gleb/gruntow,

+ produktow naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow
goérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

L/ 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
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SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12292/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badar Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzitl:
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




CBIDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr12292/Z1/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Zalesie Dolne, SUW, woda  Probke pobrat: Fortak Rafat
uzdatnion wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A2)
Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Prébke dostarczyt: Pracownik CBIiDGP
Stan prébki bez zastrzezen
Numer prébki 11167/01/8/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
: 5 5 . v i Wodociag SUW Zdesie Dolne, SUW, woda
Miejsce pobierania prdbki / opis uzdatniona
Rodzaj probki WODA
Metoda badawcza/ Zaksos Dopuszczaine | Stwierdzenie
" " - :
3. Parametr pen ———— Jednostka wykonanlg wardshd 2godnosci Whyniki badan / Niepewno$¢
oznaczenia
akeceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. Ill z OO e T
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mgA Pt 5-1500 B — 5
Spektrofotometryczna nieprawidiowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsu;r;nIUW|
AZ Metnogé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 : ; — 0.56
Nefelometrycznie me!:lrawudtowych
zmian. Zalecany
[zakres wartosci do
1.0 NTU*™ +0.07
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
ANZ Smak organoleptyczna-parzysta TFN2 1-5 o — <1
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
Az Zopach organoleptyczna-parzysta Tan® = bez - 1
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian
pH (stezenie jondw .
Az | wodoru) / temp. PNF;EN IS0 10523:2012 | e 2.0-12.0 6.5-0.5* ZGODNY 7.2/213
< otencjometryczna
pomiaru +0.2
Przewodnosé PN-EN 27888:1999
Az elektryczna wlasciwa|  Konduktometrycznie [pSfem] 46:-110000 4500 ZA00DNY 490 438
Twardosé (twardo$c PN-ISO 6059:1999 -
AZ cadinm) PPl [mg/l CaCO,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 243 o
QOgdlna liczba
mikroorganizmoéw w y bez
AZ | 2242°C po 72h na PN'PEN 150 5%25'2004 [ kAmi] . nieprawidlowych = 37
agarze z ekstraktem osiew wgigony zmian***
drozdzowym [25,54]
Liczba Enterokokéw | PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
AZ R iy oBEYBrDNE [i-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
PN-EN I1SO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ,
AZ | Eseherichia coli +A1:2017-04 Gkk.A100r] * 0 2G0RNY 0
Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Stronia: 3
CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12292/ZL/20
z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Zalesie Dolne, SUW, woda
uzdatnion

Nazwa klienta:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(Sj*-A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Prébke pobrat:

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

Stan probki bez zastrzezen

Numer prébki 11157/01/S/20

Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
ys " ” . 5 Wodociag SUW Zalesie Dolne, SUW, woda
Miejsce pobierania probki / opis iisdatiicia

Rodzaj probki WODA

Sj.* Parametr A o Jednostka Zlfokr::flia Dubitazizai | Swerizers Wyniki badan / Niepewnos$¢
4 Metoda oznaczenia wy : wartosci zgodnosci P
oznaczenia
PN-EN ISC
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 . . 2
AZ coli +A1:2017-04 [-t.k./100ml} 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AZ Zelazo PN-EN IS0 118852008 | cam | 10500000 200 ZGOONY <10
ICP-OES
AZ Mangan PR-EN SO 118852008 [ ol | 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0
ICP-OES
PN-EN ISO
AlZ Chlor woiny 7393-2:2018-04 [mg/l QL] 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.04
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 9.20
Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.
Temperatura badan: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 9.20

Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.
Temperatura badan: 24,0 °C
Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w

wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metoda uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizmoéw.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 ba_danie wykonuje si¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrodtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizméw.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.

dlawody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto&¢ minimalna

moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elekiryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25,0 st.C

*** Twardo&¢ ogodina - w przeliczeniu na weglan wapnia; wartoé¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zalgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.

**=* Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Data rozpoczecia badan: 12.08.2020
Data zakorczenia badan: 18.08.2020




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12292/ZL/20

Z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Niepewnos¢: niepewnos¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspélczynnika rozszerzenia k=2,
*S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r,

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz U, 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badan baktericlogicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé cdmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujaca lub
inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaly uzyskane od klienta.

Wedlug deklaragji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczeg6inych badan sa identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Sprawozdanie z badan
Nr 12434/21/20
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Strona: 9

Stron: 9

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 1.

WYNIKI BADAN OD ZEWNETRZNEGO DOSTAWCY USEUG LABORATORYINYCH:

Parametr Wynik/Niepewnos¢ | Metoda badawcza | Jednostka | Zakres Dopuszczaine Stwierdzenie
metody wartosci zgodnosci

Bromiany <2,0 PN-EN ISO Ha/l 2.0-100 10 ZGODNY
15061:2003

Chlorany/CIO3 < 0,020 PN-EN ISO ma/l 0.02-1.0 = =
10304-4:2002

Chloryny/ClO2 < 0,020 PN-EN ISO mg/| 0.02-1.0 - -
10304-4:2002

Suma < 0,020 PN-EN ISO mg/I 0.02-2.0 0.7 ZGODNY

Chlorandw i 10304-4:2002

chlorynéw -

Badania zostaty wykonane przez Eurofins OBiK_§ Polska Sp. z 0.0., akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 213, objete
zatwierdzeniem PPIS w Katowicach nr NS/HKiS/4560/ZL/14-28/2020 obowigzujace do dnia 03.04.2021r.

Laboratorium odwiadcza, Ze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej(ych) prébki(ek). Ninigjsze sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byt
powielane inaczej niz w catosdi.
Daty wykonania poszczegdinych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub réwne 1, gdzie waros$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzer dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/l.

“** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub réwne 1, gdzie waro$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO3) i
azotynoéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/l.

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/

***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrodtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

TON 1)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sig
metode peina. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikdw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dia wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Twardo$§¢ ogdlna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zalgcznika nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

** Zaleca sie, aby ogélna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezer wyszczegdlnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn, 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
Suma pestycyddw wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
obejmuje:

- pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4'-DDE (p,p'-DDE); 4.4'-DDT (p,p'-DDT);
4.4'-DDD (p,p'-DDD), 2.4'-DDE (o0,p-DDE); 2.4-DDT (0,p'-DDT); 2.4'-DDD (o,p'-DDD), heksachlorocykloheksany: a-HCH; 8-HCH; y-HCH (lindan);
8-HCH, heksachlorebenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu, metoksychlor,
aldehyd endryny,

- pestycydy fosforoorganiczne: azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, diazinon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fention, paration metylowy,
paration etylowy, chiorpiryfos etylowy, chlorpiryfos metylowy.

***Magnez: nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarto$ci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mgfl; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie nakiada obowigzku uzupetniana minimalnej zawarto$ci.

Dokumenty wycofane bez zastgpienia: PN-80/C-04603/01; PN-78/C-04588.03; PN-EN ISC 11969:1999

Data rozpoczecia badan: 12.08.2020

Data zakoriczenia badan: 20.08.2020

Niepewnos¢: niepewnos¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2.

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Z — Parametry i metody objete sa zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r.; PPIS w Tychach dla CBIiDGP nr

17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnoéci Laboratorium zastosowalo zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepisow prawnych wymienionych powyzej, dla badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodno$ci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujacg lub
inna jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.
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Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Gloskow, ul. Krucza,

Gloskow

Probke pobrat: Fortak Rafat

wg PN-EN [SO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*-AZ)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11152/01/5/20
Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
Miejsce pobierania probki / opis Weiioohg SUW.(elskean, b, Kty Sl
{wodado spozycia
Rodzaj prébki WODA
Sj* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka wykzzkr:::ia Dopuszczaiie: | Stwierzarie Wyniki badari / Niepewnos$¢
s Metoda oznaczenia : wartosci zgodnosci pe
oznaczenia
AZ Magnez PN-EN15011885:2008 | (o | o0.10-5000 71250 - 0.54
ICP-OES
10.09
AZ Mangan PN-EN 18O 11835:2009 | [ ;| 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0
ICP-OES
s PN-EN I1SO 11885:2009
AZ Miedz ICP-OES [mgA] 0.0050-100 2.0 ZGODNY <0.0050
- PN-EN ISO 11885:2009
AZ Nikiel ICP-OES [uen] 5-100000 20 ZGODNY <5
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ Oiow ICP-OES [wo 2,0-50.0 10 ZGODNY <2.0
PN-1SO 9965:2001
AZ Selen HG-AAS [pgh] 5-200 10 ZGODNY <5
AZ Séd PN-EN IS0 11885:2009 ;| 1.0-100000 200 ZGODNY 31.1
ICP-OES 456
PB-076/08.2019 wyd. VIl z
dnia 01.08.2019r.
ANZ Rte¢ Absorpcyjna spektrometria [Hgf] 0.10-500 1 ZGCDNY <0.10
atomowa z technikg
amalgamaciji
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l ] | 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.03
Spekirofotometryczna +0.01
PN-EN ISO
AZ Chloraminy 7393-2:2018-04 [moA] 0.03-5.0 0.5 ZGOONY <0.03
Spekirofotometryczna

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 08.40
Przechowywanie prébki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.
Temperatura badan: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 08.40

Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prébki.
Temperatura badan: 24,0 °C
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Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Gloskdw, ul. Krucza, Prébke pobrat: Fortak Rafat
Gloskow wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)
Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11152/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
Miejsce pobierania prébki / opis | Wedociag SUW Gloskéw, ul. Krucza, Gloskow
Iwodado spozycia
Rodzaj probki WODA
Sj* FS— Metoda badawcza/ Jedriostka Zkaokr::?ﬁa Dopuszczalne | Stwierdzenie iki badar / Ni &
= Metoda oznaczenia oy : wartosci zgodnoci O Rada AHEN
oznaczenia
A/Z | Chlorpiryfos etylowy PN'ENGéz_::Sa 2004 [MgA] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025
Chiorpiryfos PN-EN 12918:2004
AZ msiykawie GO-MS [won) 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AZ Diazynon PN“E'}'BJ:Z_:;:ZDM oM | 0.025-1.00 0.10 2GODNY <0.025
AZ Dichlorfos P Ehég:;sa:znm weM | 0.025-1.00 0.10 ZGCONY <0.025
AZ|  Fenitrotion PN‘E%Lf‘;:SB:2°°4 wem | 0.025-1.00 0.10 ZGCONY <0.025
AZ Fention pN'E'Lg:;:’ZOM oM | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
NZ Malation PN—EI\JG102-;1SS HRnA g/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025
Az | Paration etylowy PN'E'EEZ_;';:Z"M gl | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AJZ | Paration metylowy PN-ET;::%:JSS:MM (T 11]] 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
; PN-EN ISO 11885:2009
NZ Zelazo ICP-OES L] 10 - 500000 200 ZGODNY <10
PB-061/08.2019 wyd. IV z
AZ Antymon dnia 01.08.2019r. [ngA] 1.0-5000 5.0 ZGODNY <1.0
HG-AAS
PN-EN ISO 11969:1999
AZ Arsen HG-AAS [HaM 1-5000 10 ZGODNY <1
PN-EN ISO 11885:2009
AZ Bor ICP.OES [mgA] 0.050-50,0 1.0 ZGODNY <0.050
AZ Chrom PN'EN[EFO,_SESSB&ZOOQ g |s5.00-500000 50 ZGODNY <5.00
AIZ | Glin (aluminium) PN-EN I'ggé?:s;znog {uoh] 50-50000 200 ZGODNY <50
PN-EN ISO 11885:2009
AZ Kadm ICP-OES [wg/) 0.20-10.0 5.0 ZGODNY <0.20
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Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Gloskéw, ul. Krucza,

Gloskow

Prébke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Prébke dostarczyt: Pracownik CBIiDGP

Stan proébki bez zastrzezen
Numer prébki 11152/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
Miejsce pobierania probki / opis Wolotg SUN Glas i, “'I Kf‘"'za’ SHpmow
Iwodado spozycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metada badawczal | \0ieng wyzﬁﬁiim DOpIRTCEAING | BicIeEie VWyniki badar / Niepewnasé
- Metoda oznaczenia 5 wartosci zgodnosci P
ozZznaczenia
Siarczan PN-EN ISO 6468:2002
AZ sndosulfnt GC-ECD [Hafl] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
) PN-EN ISO 17993:2005
AZ | Benzo(a)piren HPLC-FLD [oA) 0.0020 - 100 0.010 ZGODNY <0.0020
Suma
wielopierscieniowych| PN-EN ISO 17993:2005
AZ ™ weglowodorsw HPLC-FLD [uofl >0.0020 0.10 ZGODNY <0.0020
aromatycznych
PN-ISO 11423-1:2002
AZ Benzen HE-GOFID [ugl] 0.25 - 5000 1.0 ZGODNY <0.25
AZ | Epichlorohydryna | PN-ENISO 15680:2008 | | o | g030-1.20 0.50 ZGODNY <0.030
PT-GC-MS
i PN-EN ISO 10301:2002
A/Z | 1,2-dichloroetan HS.GC-ECD [ugA] 0.50-7000 3.0 ZGODNY <0.50
" PN-EN ISO 10301:2002
AJZ |Bromodichlorometan HEGGECH [mgA] 0.001-0.25 0.015 ZGODNY <0.001
- PN-EN ISO 15680:2008
AZ Chlorek winylu PT-GC-MS [ngd] 0.15-25.0 0.50 ZGODNY <0.15
Chloroform PN-EN ISO 10301:2002
ANZ (Tichicromistat) HS.GC-ECD [man] 0.001-5.0 0,030 ZGODNY <0.001
Suma trichloroetenu | PN-EN ISO 10301:2002
AZ | ™ tetrachloroetenu HS-GC-ECD (ko 039 1 ZGLONY, <0.50
Trihalometany - | PN-EN ISO 10301:2002
AIZ | gétem (suma THM) HS-GC-ECD (g >1.0 106 ZGODNY <1.0
Akrylamid PB-TZ{S/UB.ZDTQ wyd. lll z
AZ (Akryloamid) dnia 01.08.2019r. [ugh) 0.010-2.00 0.10 ZGODNY <0.010
HPLC-UV-VIS
PN-EN 12918:2004;
A/Z | Suma pestycydéw | PN-EN I1SO 6468:2002 [Hgn] >0.010 0.50 ZGODNY <0.010
z obliczen
AZ | Azinfos etylowy pN'E"ééz_:;g:z”“ g | o0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AZ | Azinfos metylowy PN'ET;CZ_;‘;:ZDM gl | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AZ| Chiofenwinfos | PN-EN 128182004 (wgh | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
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Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg SUW Gloskéw, ul. Krucza,

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

Gloskdéw

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j* A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan prébki bez zastrzezen
Numer prébki 111562/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
Miejsce pobierania probki / opis Wieidpcag SHWGloshow, u': Kfucz% i o
Iwodado spoiycia
Rodzaj probki WODA
Si Phcaiial Metoda badawcza/ dednatic wfi?clﬁ(r::iia Dopuszczalne | Stwierdzenie iki badan / Ni 6
+ Metoda oznaczenia : wartosci zgodnosci Wyniki badari / Niepewno
oznaczenia
AZ | Aldehyd endryny PN'ENG'%‘_)EBSSB:ZDUZ (g 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
AZ Aldryna FERER SO Ds0Ge won | 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
GC-ECD
alfa-Heksachlorocykl] PN-EN ISO 6468:2002
AZ chmkean GC-ECD [Han] 0.010- 100 0.10 ZGODNY <0.010
beta-Heksachlorocyk| PN-EN ISO 6468:2002
AZ hekaak GC-ECD (Mg 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
delta-Heksachlorocy| PN-EN ISO 6468:2002
AZ Al GC-ECD [uan] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
AZ Dieldryna EAEEN 15 plaG2. [boA] 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
GC-ECD
Az |  Endosulfant PI-EN 18061662002 wom | o.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
GC-ECD
Az| Endosufany | PN-ENISO 6468:2002 won | o.010-100 0.10 ZGOONY <0.010
GC-ECD
AZ Endryna RiN-EN tah 6468.2002 mem | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
GC-ECD
Epoksyd heptachloru| PN-EN ISO 6468:2002
AZ (Izomer A) GC-ECD [HgA) 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
Epoksyd heptachloru| PN-EN ISO 6468:2002
AZ (izomer B) GC-ECD [ugh] 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
Gamma-Heksachlor :
AZ|  ocykoheksan | PN-ENISO 6468:2002 mgM | 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
; GC-ECD
(lindan)
AJfZ | Heksachlorobenzen PN-EN‘;%?E?SG:ZODZ [ugh] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
AZ Heptachlor PREEN SO BABRI2002 [ugf] 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
GC-ECD
NZ lzodryna FLEN 20 04602002 el | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
GC-ECD
AIZ Metoksychlor PN'EN(;SC?E?S&ZOM [pgf] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12434/ZL/20

z dnia 21.08.2020

Strona: 3

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Nazwa klienta:

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodociag SUW Gloskdw, ul. Krucza,

Gloskéw

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*-A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan prébki bez zastrzezen
Numer probki 11152/01/8/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
Miejsce pobierania probki / opis Wordacey:SUN Gloski, “'I K'.'ucza‘ Shosow
Iwodado spoiycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawczal | ;. peq quk.ﬁiaa DOpUSZEZAng: | SnCrd2enie Wyniki badar / Niepewnos¢
h Metoda oznaczenia Wy : wartosci zgodnosci P
ozZnaczenia
. PN-ISO 9297:1994
AZ Chlorki M ko [mgA CI] 5.0-50000 250 ZGODNY 22 5
5 PN-ISO 9280:2002
AZ Siarczany Weigown [mgnsO,] | 10.0-5000 250 ZGODNY 27 i
Twardosé (twardosé|  PN-ISO 6059:1999 -
AZ o Mistscakoc [mg1 CaCO,)| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 353 .
Cyjanki (Cyjanki PN-80/C-04603/01
AZ oot} i [ugA CN] | 5-20000 50 ZGODNY <5
. PN-78/C-04588.03
AZ Fluorki B et [mgAl F] 0.10-10.0 1.50 2GCDNY <0.10
QOgdina liczba
mikroorganizmow w Y bez
AZ | 2242°C po 72h na PNfo';iLiovf;:ﬁf‘m f:tksAmi] . nieprawidiowych - 180
agarze z ekstraktem v zmian***
drozdzowym [142;229]
Liczba Enterokokow | PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
AZ yalourych R reTnbisnowe [j.t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ;
AZ | Egcherichia coli +A1:2017-04 [l - 2 EEHY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 - i
AZ <l e [i.tk./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AJZ |2,4-DDD (o,p-DDD) PN—ENéSC(?E?gB:ZUOZ [mof] 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
AVZ | 2.4-DDE (0,p*-DDE) PN'ENC';SCC_’E%‘SB:”DZ won | o.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
AJZ | 2,4-DDT (0,p-DDT) PN'ENG'SC?E?SMUOZ wen | o.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
AZ |4,4-00D (p,p-DDD)| PNEN ISOEABE2002 | pgm [ o.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
AZ |4,4-DDE (pp-DDE)| PNENISO 84082002 | pgny | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
A/Z | 4,4-DDT (p,p-DDT) PN'ENC';%?E?SG:”M [ugA] 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12434/ZL/20

z dnia 21.08.2020

Strona: 2

Stron: 9

Zalacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania probki: Wodociag SUW Gloskow, ul. Krucza,

Gloskéw

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

Prébke pobrat:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.0.

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(8.j*- A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11152/01/8/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
Miejsce pobierania probki / opis | Wed0%39 SUW Gloskéw, ul. Krucza, Gloskow
I wodado spozycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawczal | oo wfkaokr:z:ia Dopuszczalng: | Shasrizenic Wyniki badari / Niepewnosé
) Metoda oznaczenia - warto$Sci zgodnosci pe
oznaczenia
PN-EN ISO 11732:2007
Analiza przeplywowa z
AZ Jon amonu detekeia [mgfl NH,] | 0.06 - 2576 0.50 ZGODNY 0.17
spektrofotometryczng +0.03
PN-EN 1SO 13395:2001
Analiza przeplywowa z sy
AZ Azotany detekela [mg/INO,] | 0.88-443 50 ZGODNY 274
spektrofotometryczng 10.43
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeplywowa z ik
AZ Azotyny datshicl [mgANO,] | 0.033-33 0.50 ZGODNY <0.033
spektrofotometryczna
akceptowalny
PB-129/08.2018 wyd. lll z konsﬁﬁﬁtw ;
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mgA PY 5-1500 ez —_— 5
Spektrofotometryczna nieptawidiowych
zmian*** 1
Akceptowalna
przez
PN-EN I1SO konsubrzezntow i
AZ Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 . 5 - 0.50
Nefelometrycznie me.prawudOnwych
zmian. Zalecany
izakres wartosci do
1.0 NTU 0.07
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
NZ Shiak organoleptyczna-parzysta TEN2 5 bez - =1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentéw i
L Zapach organoleptyczna-parzysta TONE e bez - <4
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian
pH (stezenie jonow .
PN-EN ISO 10523:2012 .
AZ wodoru)ll temp. Potencjometryczna pHrC 2.0-12.0 6.5-9.5 ZGODNY 7.6/21.3
pomiaru +0.2
Przewodnos$¢ PN-EN 27888:1999
Hie elektryczna wiasciwa|  Konduktometrycznie [pSicm): | 19-10000 20 ZQ00NY 520 i
Indeks
nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 "
al (Utlenialnosc¢ z Miareczkowo [mg O] Ga0=200 ZGODNY 1.2
KMnO4) 10.1
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OSRODEK BADAK
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badarn i pomiaréw
w Srodowisku pracy:

« pobierania prébek powietrza,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pdl elekiro-
magnetycznych,

Badar i pomiaréw
w Srodowisku ogéinym:

* pobierania probek gazow
odlotowych,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, p6l elektromagne-
tycznych,

Pobierania probek:

= wdd powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* §ciekow,

« osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

« wod i Sciekdw,

* wyciggéw wodnych,

+ osadow i odpaddw,

= gleb/gruntow,

= produkitdw naftowych,

= substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:
+wod,

+ osadéw Sciekowych.

Badan spalin pojazdéw
goérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.p!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12434/2L/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 9.

Sprawozdanie sporzadzit: .
Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdz ik )
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 21.08.2020
Strona 1/9

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.
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Ledziny, 2020.08.20
PCA

PoLsme CraTRuM
AREIBYTACH

Zatacznik do sprawozdania nr 12289/ZL/20

AB 418

akredytacja w zakresie badan $rodowiska
naturalnego | $rodowiska pracy

PCA PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
P e W PIASECZNIE SP. Z O.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39
05-500 PIASECZNO

AB 1348

akredytacja w zakresie badar
nieniszczgqcych | mechanicznych

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
PCA to dziert 2020.08.19

PoLsuie CenTaym
ArngpYraca

>0<

WZORCOWANIE

AP 096

kredytacja w zakresie
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

PCA

Pesme CinTaum
ATHEDTTACH

INSPEKCJA

AK 008

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zakladach gémiczych

PCA

Potsmie Cenraum
REDYTAC!

CERATYFIKACJA
WYROBOW

AC 174

akredytacja w zakresie certyfikac]i
wyrobdw

adresat x 1
DZ -alax1

PN-N 18001

zakresy akredytac]l zamieszczone s3
na stronle www.pca.gov.pl




Sprawozdanie z badan Strona: 4
CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12289/ZL/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2.
* 5.j. - symbol jakoéci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sa zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIiDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02,2020r.

Stwierdzenie zgodnoéci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnoéci Laboratorium zastosowalo zasadg podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badar bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnoéci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgcg lub
inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacije dotyczace miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta.

Wedtug deklaragji Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnosza sie wytacznie do badanej{ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan s identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*



Sprawozdanie z badan Strona: 3
CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 12289/ZL/20
z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania probki: Wedocigg SUW Grochowa, ul. Krélewska,
Bogatki

Nazwa Klienta:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j* A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Prébke pobrat:

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

Stan prabki bez zastrzezen
Numer prébki 11154/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
- . . . . Wodociag SUW Grochowa, ul. Krdlewska,
Miejsce pobierania prébki / opis Bogatki/ woda do spotycia
Rodzaj probki WODA
Si* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka zki::::f]ia Dopuszczalne | Stwierdzenie iki badarh / Ni 56
- Metoda oznaczenia Wy . wartosci zgodnosci b a B
oznaczenia
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 i
ANZ coli +A1:2017-04 [.tk./100ml] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AZ Zelaza PN-EN IS0 11885:2009 | o.on | 10- 500000 200 ZGODNY <10
ICP-OES
PN-EN I1SO 11885:2009
AlZ Mangan ICP-OES [rad] 5.0-100000 50 ZGODNY <50
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l CLJ 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.04
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 08.50
Przechowywanie prébki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.
Temperatura badari: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 08.50

Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.
Temperatura badari: 24,0 °C
Barwa - Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P/l
***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w

waodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie
metode petna. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizmow.

TON Y- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuije sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalna

moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Twardo$¢ ogolna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$c zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakfada obowigzku uzupeiniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci pedanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi,

*** Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikrorganizmdw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Data rozpoczecia badar: 12.08.2020
Data zakoriczenia badari: 18.08.2020



CBIDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12288/2L/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Nazwa klienta:

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg SUW Grochowa, ul. Krélewska,

Bogatki

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(Sj*- AZ)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan prébki bez zastrzezen
Numer probki 11154/01/5/20
Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
- " . . - Wodociag SUW Grochowa, ul. Knilewska,
Miejsce pobierania probki / opis Bogatii { woda do spokycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawezal | (o | 4S08% | Dopuszczaine | Stwierdzenie Wyniki badari / Niepewnosé
s Metoda oznaczenia b : warto$ci zgodnosci iepewno
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. lll z plese s
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. mgAPt] | &-1500 k“"s“b“;“m ! — 5
o o nieprawidfowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsumentow i
s bez
ANZ Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 | “ = 0.51
Nefelometrycznie Upor, b
zmian. Zalecany
zakres wartoéci do
1.0 NTU™ +0,07
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
AZ Smak gy | TEHR 1-5 i et <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zZmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
1 R P
e Saperh organoleptyczna-parzysta T e bez <
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonow " .
AZ | wodoru)/ temp. pNPE{:r:f.Sn:gtf:;ﬁg*z pHPC | 2.0-120 6.5-0.5% ZGODNY 7.6/21.3
pomiaru ! +0.2
Przewodnos$c PN-EN 27888:1999
e elektryczna wiasciwa|  Konduktometrycznie Wl 10110000 #ane ZGODNY 520 +41
Twardosc (twardos¢{  PN-ISO 6059:1999
AZ ogéina) Miareczkowo [mgll CaCO,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 321 s
Ogélna liczba
mikroorganizmow w X 5 bez
AZ | 22¢2°Cpo72hna | PN f;iﬁvovfzfﬁf‘m fi.tk/mi] 2 nieprawidiowych = 64
agarze z ekstraktem giebny zmian***
drozdzowym [47,88]
Liczba Enterokokéw | PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
Az kalowych Filtry membranowe .tk./100mi] - g ZGODNY 0
PN-EN I1SO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ;
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 fascmomi - 0 Lt 0
Filtry membranowe
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PCA
Po;m: Centaum SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1 2289[ZL[20
% wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
BADANIA 1 0.01 .2020
m’ Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
vy, W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

SN 05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

A

L

T N7 . 2 5 y 5 i
"//;\\\\ Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
it wykonano badania w jednej probce.
oégg::ol;?:gm Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

1 ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredyta_cje
AR A0 wakrask: Sprawozdanie sporzadzit: ]
Badan 1 pomiarow Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

w srodowisku pracy:
* pobierania prébek powietrza,
« oznaczania stezen substancji

chemicznych i pytowych, = .
- pomiaru hatasu, drgan, Sprawozdanie autoryzowat:
oswietlenia, pol elektro- Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
magnetycznych. mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jako4ci
Badarn i pomiaréw . ) _ .
w $rodowisku ogdlnym: Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
« pobierania prébek gazéw mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych
odlotowych,
* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych, Zatwierdzit:
ﬁ;?;it”pijnjé'kdvm”a‘;":fa' mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badari Srodowiska i
tycznych, Zagrozen Naturalnych

Pobierania prébek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

= osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

= wod i Sciekow,

« wyciggdw wodnych,

= osadéw i odpadaw,

+ gleb/gruntow,

« produktéw naftowych,

= substanciji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

= osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdéw

gorniczych.

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




PCA

Fousmiz ConvRumM
ATREDTTALH

AB 418

akredytacja w zakresie badan $rodowis}
naturalnego i $rodowiska pracy

PCA

Posnit Cowmun

AB 1348

akredytacja w zakresie badaf

i icznych

PCA

PoLSKIE CENTRUM
ACREOYTACH

>0<

WZORCOWANIE

AP 096

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

PCA

PoLIEiL CINTAUM
ATREDYTALI

INSFLKCJIA

AK 008

akredytacja dzialaino$cl inspekcyjnej
urzadzeri eksploatowanych w podziemnych
zaktadach gémiczych

PCA

FoLsme CENTRUM
AXREOTTACH

CEATYFIKACJA
VYROBOW

AC 174

akredytacja w zakresie certyfikacji
wyrobéw

150 9001

180 14001
180 27001
PN-N 18001

zakresy akredytacji zamieszczone s3
na stronie www.pca.gov.pl

>

- CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakiadowy 3.700.000,00 zt

Ledziny, 2020.08.21

Zatacznik do sprawozdania nr 12433/ZL/20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z O.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2020.08.21

adresat x 1
DZ -alax1
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Sprawozdanie z badan
Nr 12433/ZL/20

z dnia 21.08.2020

Strona: 9

Stron: 9

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

WYNIKI BADAN OD ZEWNETRZNEGO DOSTAWCY UStUG LABORATORYINYCH:

Parametr Wynik/Niepewnos¢ | Metoda badawcza | Jednostka | Zakres Dopuszczalne Stwierdzenie
metody wartosci zgodnosci

Bromiany <2,0 PN-EN IS0 pg/l 2.0-100 10 ZGODNY
15061:2003

Chlorany/CIO3 < 0,020 PN-EN ISO mg/l 0.02-1.0 - =
10304-4:2002

Chloryny/Cl02 | < 0,020 PN-EN 150 ma/l 0.02-1.0 - -
10304-4:2002

Suma < 0,020 PN-EN ISO mg/l 0.02-2.0 0.7 ZGODNY

Chlorandw i 10304-4:2002

chlonyndw -

Badania zostaty wykonane przez Eurofins OBiI_G' Polska Sp. z o.0., akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 213, objete
zatwierdzeniem PPIS w Katowicach nr NS/HKiS/4560/ZL/14-28/2020 obowigzujgce do dnia 03.04.2021r.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan s identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Zalgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

*** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ warto$ci 0.10 mg/l.

*** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < [ub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO3) i
azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/l.

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l

***Metnos$¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zradlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

TON 1)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto§¢ minimalna moze zostaé cbnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Twardo$¢ ogélna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawarto$ci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*** Zaleca sig, aby ogoélna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako&ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezen wyszczegoélnionych zwigzkow: benzo(b)fiuoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
Suma pestycydéw wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
obejmuje:

- pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4'-DDE (p,p'-DDE); 4.4™-DDT (p,p'-DDT);
4.4'-DDD (p,p'-DDD), 2.4'-DDE (o,p-DDE); 2.4-DDT (0,p"-DDT); 2.4'-DDD (o,p'-DDD), heksachlorocykloheksany: a-HCH; B-HCH; y-HCH (lindan);
8-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B, endosulfan 1, endosulfan I, siarczan endosulfanu, metoksychlor,
aldehyd endryny,

- pestycydy fosforoorganiczne: azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, diazinon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fention, paration metylowy,
paration etylowy, chlorpiryfos etylowy, chlorpiryfos metylowy.

***Magnez: nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie naktada obowigzku uzupeiniana minimalnej zawartosci.

Dokumenty wycofane bez zastapienia: PN-80/C-04603/01; PN-78/C-04588.03; PN-EN ISO 11969:1999

Data rozpoczecia badan: 12.08.2020
Data zakonczenia badan: 20.08.2020
Niepewnos¢: niepewnos¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sa zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r.; PPIS w Tychach dla CBiDGP nr
17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dia badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgednoéci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacjg nadzorujgca lub
inng jednostke dokonujgca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.
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Nazwa klienta:

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka
62

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),

PN-ISO 5667-

(Sj* AZ)

5:2017-10

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan prébki bez zastrzezen
Numer prébki 11151/01/S/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
- . " . " Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62/
Miejsce pobierania prébki / opis Wodsi ks spozyos
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawczal | o 40cnca wffﬂii.a Dopuis2cadine’ | Stwerdaeric Wyniki badarh / Niepewnos¢
1 Metoda oznaczenia A wartos$ci zgodnosci pewno
oZnaczZenia
AZ Magnez ENENISO V19052008 | gy | os10:5000 7-125 - 1.82
ICP-OES
10.29
PN-EN ISO 11885:2009
AZ Mangan ICP-OES HgM 5.0-100000 50 ZGODNY <50
AZ Miedz PN-EN ISO 11885:2008 |\ on | 0.0050-100 2.0 ZGODNY <0.0050
ICP-OES
- PN-EN ISO 11885:2009
AZ Nikiel |CP-OES [1af) 5-100000 20 ZGODNY <5
; PN-EN ISO 11885:2009
NZ Okow ICP-OES [won] 2.0-50.0 10 ZGODNY <2.0
PN-ISO 9965:2001
AZ Selen HGAAS (1] 5-200 10 ZGCDNY <5
AZ Séd PRENISO 198852008 | ooy | 4i0-to0000 200 ZGODNY 114
ICP-OES 55
PB-076/08.2019 wyd. VIl z
dnia 01.08.2019r.
ANZ Rteé Absorpcyjna spektrometria [ugA 0.10-500 1 ZGODNY <0.10
atomowa z technikg
amalgamacji
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/iCl}] | 0.03-10.0 0.3 ZGCONY 0.03
Spektrofotometryczna +0.01
PN-EN ISO
AZ Chloraminy 7393-2:2018-04 [mgh) 0.03-5.0 0.5 ZGODNY <0.03
Spektrofotometryczna

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 09.00
Przechowywanie prébki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.
Temperatura badan: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 09.00

Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.
Temperatura badan: 24,0 °C
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Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka  Prébke pobrat: Fortak Rafat
62 wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*-A/Z)
Data dostarczenia préobki: 12.08.2020 Prébke dostarczyt: Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 11161/01/S120
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
L . , ) . Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62/
Miejsce pobierania prébki / opis woda do spozycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Paramerr Meloda badawczal | 1ot w;?ok;:;a Bepuszcrss: | Shiacon niki badart / Niepewnos¢
- Metoda oznaczenia ¢ wartosci zgodnosci i pe
oznaczenia
NZ | Chierpiryfos etylowy PN-EI‘:‘;g:;I::ZOM oM | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
Chlorpiryfos PN-EN 12918:2004 ke
AZ ety GC-MS [Hof] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AZ Diazynon RIEER 2 T meM | 0.025-1.00 0.10 2GODNY <0.025
AZ Dichlorfos PN‘EE:Z_:;;‘ZDM g | 0.025-1.00 0.10 ZGCONY <0.025
AZ Fenitrotion PN‘E":;g::SBmM oM [0.025-1.00 0.10 ZGOONY <0.025
AZ Fention pN'E’gg_:;S””M gm | o0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AZ Malation P“E%gﬂgzz‘m [ng/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025
Az | Paration etylowy PN'E"'G:;::;:ZOU"' [ugf | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
AJZ | Paration metylowy PN_E%?_S:SB 04 [T 1] 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025
; PN-EN ISO 11885:2009
NZ Zelazo ICP-OES [ug] 10 - 500000 200 ZGODNY <10
PB-061/08.2019 wyd. IV z
AZ Antymon dnia 01.08.2019r. [ugM 1.0-5000 5.0 ZGODNY <1.0
HG-AAS
PN-EN ISO 11969:1999
AIZ Arsen HGAAS [ug 1-5000 10 ZGODNY <1
AZ Bor PREN o0 aaes5i2009 | tmgn) | 0.050-60.0 1.0 ZGODNY <0.050
AZ Chrom EN:EN :ggég“:zmg weM  |5.00-500000 50 ZGODNY <5.00
) - PN-EN ISO 11885:2009
AZ | Glin (aluminium) |CP-OES [HgA] 50-50000 200 ZGODNY <50
PN-EN ISO 11885:2009
ANZ Kadm ICP-OES [ug] 0.20-10.0 5.0 ZGODNY <0.20
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Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania probki: Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka

62

Prébke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Prébke dostarczyt:  Pracownik CBIDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 11151/01/5/20
Data/gedzina pobierania probki 2020-08-12
G g ; ; P Waodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62/
Miejsce pobierania probki / opis wods do spodyda
Rodzaj probki WODA
Sj.* Parameir Weloda badawozal Jednostka wyzi?okr::flia Bopuszczaing | Stwandzeme niki badar / Ni 5S¢
A Metoda oznaczenia ; wartosci zgadno$ci wy Iep
oznaczenia
Siarczan PN-EN 1SO 6468:2002
AZ | endosutfanu GC-ECD (ol 4010100 249 2ECONY <0.010
< PN-EN 1SO 17993:2005
A/ZZ | Benzo{a)piren HPLC-FLD ] 0.0020 - 100 0.010 ZGODNY <0.0020
Suma
wielopierscieniowych| PN-EN ISO 17993:2005
NZ 1 wmglowodoriw HPLC-FLD [ngm >0.0020 0.10 ZGODNY <0.0020
aromatycznych
PN-ISO 11423-1:2002
AZ Benzen HE-GO-FID [mgn] 0.25 - 5000 1.0 ZGODNY <0.25
A2 | Epichlorohydryna | PN-ENISO 15680:2008 | o | 6.030-1.20 0.50 ZGODNY <0.030
PT-GC-MS
’ PN-EN ISO 10301:2002
AZ | 1,2-dichloroetan HS.-GC-ECD [Hg/l 0.50-7000 3.0 ZGODNY <0.50
i PN-EN ISO 10301:2002
A/Z |Bromodichlorometan HS-GC-ECD [mg] 0.001-0.25 0.015 ZGODNY <0.001
] PN-EN SO 15680:2008
A/Z |  Chlorek winylu PT.GCMS [ugn] 0.15-25.0 0.50 ZGODNY <0.15
Chloroform PN-EN 15O 10301:2002
AZ (Trichorometari) HS-GC-ECD [mgA) 0.001-5.0 0.030 ZGODNY <0.001
Suma trichloroetenu | PN-EN ISO 10301:2002
AZ | 7} tetrachloroetenu HS-GC-ECD luofl 20,50 10 ZGODNY <0.50
Trihalometany - PN-EN SO 10301:2002
AZ [ gstem (suma THM) HS-GC-ECD (kg 0 Lo EBLON Y <1.0
- PB-126/08.2019 wyd. Ill z
AZ iAo dnia 01.08.2019r, [HgN) 0.010-2.00 0.10 ZGODNY <0.010
HPLC-UV-VIS
PN-EN 12918:2004;
AJZ | Suma pestycydéw | PN-EN |SO 6468:2002 [uo] >0,010 0.50 ZGODNY <0.010
z obliczen
Nz | Azinfos etylowy PN'E':’;E;?Z““ eM [ 0.025-1.00 0.10 ZGOONY <0.025
Az | Azinfos metylowy PN'ENGE::SE el e | 0.025-1.00 0.10 ZGOONY <0.025
AZ |  Chlorfenwinfos RHRE oo g | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12433/ZL/20

z dnia 21.08.2020

Strona: 4

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania préobki: Wodocigg SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN [SO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j* AlZ)

Probke dostarczyl: Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11151/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
g% 5 ¢ 4 % Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62/
Miejsce pobierania probki / opis wod o spodyda
Rodzaj probki WODA
Metoda badawcza/ Zakr6s Dopuszczalne | Stwierdzenie
. . - :
8. Parametr Metoda oznaczenia Jednostka wykonanl_a \artoki zgodnosci Wyniki badan / Niepewnosc¢
oznaczenia
Az | Aldenyd endryny PN'EN(';SCC_’E%‘SB:ZDDZ ] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
AZ Aldryna PN-EN IS0 6468:2002 wo | 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
GC-ECD
alfa-Heksachlorocykl] PN-EN ISO 6468:2002
L oheksan GC-ECD fhe] | 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
beta-Heksachlorocyk| PN-EN ISO 6468:2002
HE loheksan GC-ECD lugh] | 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
delta-Heksachlorocy | PN-EN 1SO 6468:2002
e kloheksan GC-ECD lugf] 0.010:100 0.10 ZGODNY <0.010
AZ Dieldryna FR-EN IS0 6AbranG2 ) 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
GC-ECD
AZ|  Endosulfan PR-ENISO 68652002 | pum | oo1oson 0.10 ZGOONY <0.010
GC-ECD
AZ |  Endosulfan Il PREEHN 15O Bi68:2002 [ug] 0.010-100 0.10 ZGOONY <0.010
GC-ECD
PN-EN IS0 6468:2002
AZ Endryna GC-ECD ) 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
Epoksyd heptachloru] PN-EN ISO 6468:2002
AZ (komer &) GC-ECD [ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
Epoksyd heptachloru] PN-EN ISO 6468:2002
AIZ (Izomer B) GC-ECD [pan] 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
Gamma-Heksachlor y
AZ ocykloheksan RN 160 54682002 [maf] 0.010- 100 0.10 ZGODNY <0.010
3 GC-ECD
(lindan)
A/Z | Heksachlorobenzen PN'ENCLSC?E?SB’ZWZ lugh] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010
AZ Heptachlor FhEEN |50 tdhe-2002 [Hghl 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010
GC-ECD
NZ |zodryna PN-EM IS0 5466:2002 en] | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
GC-ECD
AZ Metoksychlor PN-ENGISC?EESSB:ZODZ [HeA] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12433/ZL/20

z dnia 21.08.2020

Strona: 3

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka
62

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Prébke dostarczyt:  Pracownik CBiDGP

Stan prébki bez zastrzezen
Numer préobki 11161/01/5/20
Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
5 3 i 5 < Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62/
Miejsce pobierania prabki / opis woda do spodycia
Rodzaj probki WODA
Sj* Parametr Metnda bagewezal Jednostka wyzlfokr::flia Dopuszczalne | Stierdzenie iki badarh / Ni $¢
4 Metoda oznaczenia . wartosci zgodno$ci VT bieda kpeae
oznaczenia
’ PN-1SO 9297:1994
AlZ Chlorki Mia i [mgncy | 5.0-50000 250 ZGODNY 13 @
. PN-ISO 9280:2002
AZ Siarczany i [mgnso,] | 10.0-5000 250 ZGODNY 45 5
Twardo$é (twardosé PN-1SO 6059:1999 "
AZ ogding’ A [mg CacO;)| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 273 -
Cyijanki (Cyjanki PN-80/C-04603/01
AZ e s SpaktTofoEaInyEany [MgA CN] | 5-20000 50 ZGODNY <5
) PN-78/C-04588.03
AZ Fluorki PolsnciameNycTa [mgfl F] 0.10-10.0 1.50 ZGODNY <0.10
Ogdina liczba
mikroorganizmoéw w bez
PN-EN ISO 6222:2004 i X : .
A/Z | 2242°C po 72h na 4 [j-tk./1mi] - nieprawidtowych -— nie wykryto
agarze z ekstraktem Fosiew wirehny zmian™* wyknyt
drozdzowym
Liczba Enterokokdw | PN-EN 1SO 7899-2:2004 | .
AZ icafeweyel ERi Mo oe [i.tk./100mi) - 0 ZGCONY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 -E4A00mI] - ¢ EHCRhy 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 . -
AZ e +h11201 704 i-t.k./100mi} - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
A/Z |2,4-DDD (0,p-DDD) PN“ENG'SC?E?SBZZWZ oAl | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
A/Z | 2,4-DDE (0,p-DDE) PN‘EN&?E?S”WZ wotl | o0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
A/Z | 2,4-DDT (0,p-DDT) PN“ENé%?Eeég&ZOOZ wgn | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
i . PN-EN |SO 6468:2002
A/Z |4,4-DDD (p,p-DDD) GC.ECD [Hgn) 0.010-1.00 0.10 ZGCDNY <0,010
AJZ |4.4-DDE (p,p-DDE) PN'ENC’;%?E?SS:ZGDZ men | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010
AZ |44-DDT (pp-DDT)| PNENSO84E2002 | o f0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010




CBIiDGP Sp. z o.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12433/ZL/20

z dnia 21.08.2020

Strona: 2

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vil z 31.07.2019 .

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka

62

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

Probke pobrat:

Fortak Rafat
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),

PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11161/01/S/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
. . ’ . - " Wodociag SUW Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62/
Miejsce pobierania prébki / opis T —
Rodzaj prébki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawczal | oo wyszffif.,a Dopuszczalne | Stwierdzenie Wyniki badari / Niepewnosé
) Metoda oznaczenia 21 wartosci zgodnosci P
ozZnaczenia
PN-EN 1SO 11732:2007
Analiza przeplywowa z
AZ Jon amonu detekeja [mg/l NH,] | 0.06 - 2576 0.50 ZGODNY 0.19
spektrofotometryczna 10.03
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeplywowa z S
AZ Azotany detekcia [mg/INO,] | 0.88-443 50 ZGODNY <(0.88
spektrofotometryczng
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeplywowa z i
AZ Azotyny detekcie [mgANO,] | 0.033-33 0.50 ZGODNY <0.033
spektrofotometryczng
akceptowalny
przez
PB-129/08.2019 wyd. lll z £
AZ Barwa dnia 01.08.2018r. manPy | 5-1500 "°"s”b";‘;m°‘” i - 5
Spektrofotometryczna niepravidiowych
zmian*** 11
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsu::;ntmv i
AZ Metnosé J;zelrf;ngg; gz-?li [NTU] 0.15-100 eI — <0.15
zmian. Zalecany
zakres wartosci do
1.0 NTU
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
Az St organoleptyczna-parzysta T e 15 bez - <1
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
1 & S
e Zapach organoleptyczna-parzysta Eioll Tk bez <
wyboru niewymuszonego nieprawidlowych
zmian
pH (stezenie jondw ;
PN-EN 1SO 10523:2012 " Sia
AJZ | wodoru) / temp. Potsncjometryczna pH/C 2.0-12.0 6.5-9.5 ZGCDNY 7.6/21.3
pomiaru 0.2
Przewodnosé PN-EN 27888:1999
Hz elektryczna wiasciwa|  Konduktometrycznie [ustom] 1o~ 110008 L ZGODNY 310 124
Indeks
nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 %
e (Utlenialnoéé z Miareczkowo [mgh O] §:20%20.0 5 ZGODNY 1.3
KMnO4) 10.1
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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw
w Srodowisku pracy:

« pobierania probek powietrza,

= oznaczania stezen substanciji
chemicznych i pylowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pdl elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw
w Srodowisku ogdlnym:

= pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

« pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

* wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

= sciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

+ wod i Sciekow,

= wyciggow wodnych,

- osadow i odpadow,

« gleb/gruntéw,

» produktow naftowych,

« substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

» wod,

= osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdéw

gérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, hitp://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12433/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W | KANALIZACJI

W PIASECZNIE SP. Z O.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 9.

Sprawozdanie sporzadzih:
Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit:
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 21.08.2020
Strona 1/9

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.






PCA

PoisxiE Contaum
ARREpTTACS

BADANIA

AB 418

akredytacja w zakresie badar $rodowiska
naturainego | $rodowiska pracy

PCA

Patsrit Cewvnum
KRTBYTAL!

AB 1348

akredytacja w zakresie badan

chi icznych

PCA

PaLsme Cintrus
ATREDYTALS

>0<

WZORCOWANIE

AP 096

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

PCA

PoLsme Cemirum
Axneoyraca

INSPEKCJA

AK 008

akredytacja dzlalaino$ci Inspekeyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zakladach gémiczych

PCA

PoLsE CINTRUM
AXREBYTACH

CERTYFINACJA
VIYROBOW.

AC 174

akredytacja w zakresie certyfikacji
wyrobow

1SO 9001
SO 14001
IS0 27001
PN-N 18001

zakresy akredytacji zamleszczone s3
na stronle www.pca.gov.pl

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@chbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakladowy 3.700.000,00 zt

Ledziny, 2020.08.20

Zatacznik do sprawozdania nr 12291/ZL/20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2020.08.19

adresat x 1
DZ -alax1




Sprawozdanie z badan Strona: 4

Z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Niepewnosc¢: niepewnosc rozszerzona poboeru i oznaczenia dla p=95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2.
* 5.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sa zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyzej, dla badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujacg lub
inng jednostke dokonujgca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta.

Wedlug deklaragji Klienta wyniki bedg wykarzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnosza sie wytacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium,
*KONIEC SPRAWOZDANIA*



CBIDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12291/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 3

Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg SUW Siedliska Probke pobrat: Fortak Rafat
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(Sj*- A/Z)
Data dostarczenia probki: 12.08.2020 Probke dostarczy: Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11166/01/8/20
Data/godzina pobierania prébki 2020-08-12
o " i . ; Wodociag SUW Siedliska SUW, woda
Miejsce pobierania probki / opis i adndaiia
Rodzaj prébki WODA
sj*|  Parametr Meloda badawezal |\ usien Za:nkr::ﬁia Dopuszezaine. | Stwierdzanio Wyniki badan / Niepewnosé
4 Metoda oznaczenia exiaastie [k & wartosci zgodnosci pe
oznaczenia
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 -
AZ coli +A1:2017-04 [i.tk./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AZ Zelazo PR-EN :g,?_ éjﬁssas:zoos wgm | 10- 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan PIEEN Ilgl?- C‘)I‘EBSB”O”Q wem | 5.0-100000 50 ZGCDNY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l C1;) 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.03
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 09.10
Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.
Temperatura badar: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 09.10

Przechowywanie prébki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.
Temperatura badar: 24,0 °C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P/l

“*Metnosé¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggniecia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w

wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badgnie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrodtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizmoéw.,

TON Y- liczba progowa zapachu, W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode pelna. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizméw.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.
dlawody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto§é minimalna

moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0st.C
*** Twardo$¢ ogélna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$é pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.

*** Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczala:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza sie pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Data rozpoczecia badarn: 12.08.2020
Data zakoriczenia badan: 18.08.2020




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12291/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg SUW Siedliska

Data dostarczenia probki: 12.08.2020
bez zastrzezen

Stan probki

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-1SO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBIiDGP

Numer prébki

11156/01/5/20

Data/godzina pobierania probki

2020-08-12

Miejsce pobierania probki / opis

Wodociag SUW Siedliska, SUW, woda

uzdatniona
Rodzaj probki WODA
Sj.* Parametr i im——— Jednostka Zl::(l:g?lia Dopuszczalne: | Stwierdzeris Wyniki badari / Ni S¢
4 Metoda oznaczenia Wyl : wartosci zgodnosci RN
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. Ill z phese o
AZ Barwa dnia 01.08.2019r, (moAPy | 5-1500 [ Komsumentow - 5
§ i il nieprawidlowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsug;ezntéwi
AZ Metnosc 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 . 5 —_ 0.52
Nefelometrycznie "'erw'dMCh
zmian. Zalecany
zakres wartoéci do,
1.0 NTU*** +0.07
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
WE il organoleptyczna-parzysta TEbs 18 bez - <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zZmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
1 & -
ANZ Zapach organoleptyczna-parzysta TONN 1-5 o <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
PH (stezenie jonow | b o\ 166 10523:2012
AIZ wodaru}_n' temp. Patencjometryczna pH/°C 20-12.0 6.5-9.5 ZGCDNY 7.6/21.5
pomiaru 0.2
Przewodnosé PN-EN 278881999
e elektryczna wiasciwa| Konduktometrycznie iHB/om] 024000 2500 ZGOONY 500 +39
Twardos¢ (twardo$¢ PN-1SO 6059:1999 ..
AZ autha Mistecskowo [mg! CaCcO,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 236 ol
Ogdina liczba
mikroorganizmow w o . bez
AZ | 2282°C po72hna | PN ;:LT:;ZE;]Z”D" itk Ami] 5 nieprawidiowych = nie wykryto
agarze z ekstraktem QY zmian***
drozdzowym
Liczba Enterokokéw | PN-EN 1SO 7899-2:2004 | .
Nz katowych Filtry membranowe {iLsc160m] - g ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 :
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 jaktion] . 0 SOCONY 0
Filtry membranowe
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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiarow
w sSrodowisku pracy:

« pobierania prébek powietrza,

+ oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

« pomiaru hatasu, drgan,
oSwietlenia, pdl elektro-
magnetycznych.

Badari i pomiaréw

w Srodowisku ogdinym:

* pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania probek:

- wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

+ wod i Sciekow,

* wyciagéw woadnych,

- osadéw i odpadéw,

» gleb/gruntéw,

= produktéw naftowych,

= substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

» wad,

+ osadow $ciekowych.

Badan spalin pojazdéw

gorniczych.

ML

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWGCZDANIE Z BADAN NR 12291/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
10.01.2020

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Beata Rusek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozeri Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit: )
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSK_A 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@chidgp.p!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakladowy 3.700.000,00 zt

PCA SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 12290/ZL/20

AKREDYTACJI

% wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-103/20 z dnia
BADANIA 10.01 .2020
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/20/00338

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

AB 418

\\\\‘\ "‘\I._Ij" s,

S="* 05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
’f;f/'/,:\-_\\h:\\: Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
"kl wykonano badania w jednej probce.
ossnggfoﬁ::gm Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.
| ZAGROZEN NATURALNYCH
Posiada al(redyta_«:jc,l
_ABsiwaakesls: Sprawozdanie sporzadzit:
Badan | pomiaréw Beata Rusek Inspektor ds. Badar Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

w Srodowisku pracy:
« pobierania prébek powietrza,
* 0znaczania stezen substancji

chemicznych i pytowych, % .
s porrisny Hatast. drgass Sprawozdanie autoryzowat:
oswietlenia, pol elektro- Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
magnetycznych. mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci
Badari i pomiaréw
w Srodowisku ogéinym: Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
« pobierania prébek gazow mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych
odlotowych,

* oznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych

w gazach odlotowych, Zatwierdzit:
f il B mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i
tycznych. Zagrozen Naturalnych

Pobierania probek:

= wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* $ciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badar fizyko-chemicznych:

« wod i §ciekbw,

= wyciggéw wodnych,

» osadéw i odpadéw,

» gleb/gruntow,

» produktéw naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

« psadow $ciekowych.

Badan spalin pojazdéw

gorniczych.

Ledziny, dn. 20.08.2020
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 12290/ZL/20

z dnia 20.08.2020

Strona: 2

Stron: 4

Zalgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania probki: Wodocigg SUW Orzeszyn

Data dostarczenia probki: 12.08.2020

Probke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN 1SO
19458:2007 (S j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- A/Z)

Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11165/01/8/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
-y " . . : Wodociag SUW Orzeszyn, SUW, woda
Miejsce pobierania probki / opis uzdatniona
Rodzaj probki WODA
sj*| Parametr Metoda badawcza/ | ;o4 0ciea wfkac:(r::ﬁia binpirzczilng | Stsdzeris Wyniki badarh / Niepewnos¢
) Metoda oznaczenia : wartosci zgodnosci o
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. lll z konsﬁ?:ﬁww :
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mgA Pt] 5-1500 bez _ 5
Spektrofotometryczna : :
nieprawidtowych
zZmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN ISO konsubn':zznltM|
AZ Metnosé J:fzelt:rﬁfr; zﬁe [NTU] 015100 | Rt — 0.46
zmian. Zalecany
zakres warto&ci do
1.0 NTU** +0.06
akceptowalny
PN-EN 1622:2008 przez
Metoda konsumentow i
Az Smak organoleptyczna-parzysta TENA EE bez - il
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zZmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
AZ Zapach organcleplyczna-parzysta TONY 1-5 baz —_ <1
wyboru niewymuszonego nieprawidlowych
zmian
pH (stezenie jondw 4
PN-EN 1SO 10523:2012 W
AZ woduru)_ltemp. Potencjometryczna pHrC 2.0-120 6.5-9.5 ZGODNY 7.4/21.5
pomiaru 0.2
Przewodnosé PN-EN 27888:1999
Az elektryczna wiasciwal]  Konduktometrycznie [uSfem] 1g=~110000 400 ZGOONY 580 +45
Twardoéé (twardos¢ PN-ISO 6059:1999 -~
AZ cudirie} Miareczkowo [mgl CaCO,]{ 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 255 415
Ogélna liczba
mikroorganizméw w . bez
AZ | 2242°C po72h na | PN-EN1SO8222:2004 4 1oy gy : nieprawidlowych o 24
Posiew wglebny e
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym [15,38]
Liczba Enterckokéw | PN-EN 180 7889-2:2004 | .
AZ Earanich Fitry Feainbrancs [i.t.k./100mi] “ 0 ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 li-tk./100mi] = o ZGOONY 0

Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Strona: 3
CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 12290/ZL/20
z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

Miejsce pobierania prébki: Wodociag SUW Orzeszyn

Nazwa klienta:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Prébke dostarczyt:  Pracownik CBIDGP

Probke pobrat;

Data dostarczenia prébki: 12.08.2020

Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 11155/01/5/20
Data/godzina pobierania probki 2020-08-12
s i : . . Wodociag SUW Orzeszyn, SUW, woda
Miejsce pobierania prébki / opis walatniona
Rodzaj prébki WODA
Sj* Parametr Metoda hedawgzal Jednostka Zki::gliia Bopuszezaine | Sivderdzerie Wyniki badari / Nieg| 0§¢
4 Metoda oznaczenia kit ; wartosci zgodnosci el
oznaczenia
PN-EN I1SO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 i -
AlZ coli +A1:2017-04 [i.t.k./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
AlZ Zelazo S 6&3512”“9 e | 10- 500000 200 ZGODNY <10
AZ Mangan PI-EN I'gf,’_ &5;5:20“9 g | 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0
PN-EN ISO
AZ Chior wolny 7393-2:2018-04 [mg/i ] | 0.03-10.0 0.3 ZGCODNY 0.03
Spektrofotometryczna 10.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 13.08.2020 godz. 09.00
Przechowywanie probki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.
Temperatura badan: 24,0 °C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki: 13.08.2020 godz. 09.00

Przechowywanie prébki: 24-27 h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.
Temperatura badan: 24,0 °C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P/l

**Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiggniecia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU w

wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrodtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizméw.

TON Y- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metodg peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i

mikroorganizméw.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone;j ditlenkiem wegla warto$é minimalna

moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczonaw temperaturze 25.0 st.C
*** Twardos¢ ogéina - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosé pozadana dla

zdrowia |udzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.

*** Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Data rozpoczegcia badan: 12.08.2020
Data zakonczenia badari; 18.08.2020




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 12290/ZL/20

z dnia 20.08.2020 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Niepewnos¢: niepewnos¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspélczynnika rozszerzenia k=2.
* G.j. - symbol jakoci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry | metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodnoéci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji :
dla badan fizykochemicznych wg wytycznych przepisdéw prawnych wymienionych powyzej, dla badan bakteriologicznych wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewno:

Decyzja zgodnoéci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgcg lub
inng jednostke dokonujacy oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczgce miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta.

Wedlug deklaracji Klienta wyniki bedq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnosza sie wylacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z bada bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢

powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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akredytacja w zakresie badan srodowiska
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akredytacja w zakresie certyfikac]i
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180 9001
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zakresy akredytacjl zamieszczone s3
na stronle www.pca,gov.pl

_ CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zt

Ledziny, 2020.08.20

Zatacznik do sprawozdania nr 12290/ZL/20

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

ul.ZEROMSKIEGO 39

05-500 PIASECZNO

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzier 2020.08.19

adresat x 1
DZ -alax1







